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El objeto de este Pliego es regular y definir el alcance y condiciones mínimas de las prestaciones 
que habrán de regir para la contratación de la concesión de los servicios energéticos y mantenimiento 
con garantía total de las instalaciones de alumbrado exterior pertenecientes al AJUNTAMENT de 
CABRA DEL CAMP (en adelante, el AJUNTAMENT). 

Los Servicios/Suministros a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones 
obligatorias: 

 Prestación P1: GESTIÓN ENERGÉTICA. 

 Prestación P2: MANTENIMIENTO. 

 Prestación P3: GARANTIA TOTAL. 

 Prestación P4: OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
CONSUMIDORAS DE ENERGÍA 

 Prestación P5: ALUMBRADO DECORATIVO 

 Prestación P6: INVERSIONES EN AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES 

 
La Empresa de Servicios Energéticos (en adelante, la ESE) contratada será responsable de   la 

ejecución de estas Prestaciones, limitándose el AJUNTAMENT a disponer de la estructura técnica   de 
supervisión para establecer los planes, coordinar los trabajos, controlar las realizaciones y, en general, 
verificar y asegurar que las prestaciones estén en condiciones de satisfacer sus exigencias. 

La ESE, aportará para ello toda la ingeniería necesaria que estime oportuna y la que le solicite 
el consistorio. 

El AJUNTAMENT, contratará a una empresa experta en este tipo de proyectos que velará junto 
con el personal municipal encargado del proyecto por los intereses del consistorio y el éxito del proyecto. 

 

 
 

El AJUNTAMENT ha realizado una caracterización del total del alumbrado público para uso de 
las empresas concursantes como herramienta de trabajo, no contractual ni vinculante, ya 
que son las empresas las que realizarán cuantas inspecciones necesiten de la instalación 
actual y sus componentes. 

Es por tanto necesario que los licitadores tengan conocimiento de la caracterización redactada 
por el AJUNTAMENT antes de redactar su oferta, considerando su estado, y para ello 
pueden solicitar al AJUNTAMENT autorización para tener acceso a las instalaciones siempre 
que no interfieran en su funcionamiento. Destacando en el presente punto que las visitas a 
las instalaciones serán a cuenta del licitador y no se suministrará ningún medio para dicha 
visita, ni se permitirá la manipulación de ningún elemento de la instalación, estando obligado 
el AJUNTAMENT sólo a gestionar las visitas programadas, cuyas fechas serán programadas 
entre los licitadores interesados i lôAjuntament de Cabra del Camp dentro de los 15 días 
siguientes al de la publicación en el perfil del contratante. 

 

 

 
 

Los trabajos a realizar por la ESE abarcan: 

 Todas las instalaciones de iluminación conectadas a la Red de Alumbrado Exterior 
que se ubican dentro del término municipal, así como a todos y cada uno de sus 

1. OBJETO 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

2. CONDICIONES DE PARTIDA 
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componentes, así como la adecuación de toda la instalación a normativa y 
cumplimiento del REBT 

Todas las instalaciones anteriormente mencionadas, en adelante, la INSTALACIÓN, son 
objeto de este contrato, con las siguientes particularidades: 

 Instalaciones de Alumbrado Público Exterior: se incluyen en todas las Prestaciones, 
P1, P2, P3, P4, P5 Y P6 

En el ANEXO 1 (CARACTERIZACION) se pueden ver las características del municipio. 

 

 

 

 
 

La ESE aceptará la INSTALACIÓN en las condiciones de la fecha de formalización del contrato, 
haciéndose cargo de la misma, a la que prestará el servicio correspondiente de gestión, mantenimiento, 
y garantía de acuerdo con las especificaciones de este Pliego. A este respecto la ESE adjudicataria del 
contrato, por el mero hecho de presentar su oferta acepta: 

 La naturaleza de la INSTALACIÓN. 

 El estado de todas las instalaciones y equipos de la INSTALACIÓN cuya explotación 
le es encomendada. Teniendo la oportunidad de ser revisadas visualmente en la 
visita programada durante la publicación de este pliego. 

 Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de 
sus instalaciones. La falta de tomas de tierra en luminarias, características de 

adecuación a de los CM, contaminación lumínica, etc. 

 La auditoría es orientativa, la ESE debe ser conocedora de las características del 
municipio y presentar en su oferta basándose en sus estudios. 

 Presentación del proyecto final y un estudio básico de seguridad. 

Esta aceptación de la INSTALACIÓN actual, independientemente de su tipo, estado y calidad, 
le obliga a la ESE a mantener los elementos existentes sin que puedan ser sustituidos por otros, salvo 
en los casos especificados en este Pliego, o cuando previamente haya sido autorizada para ello por el 
Responsable Municipal del Contrato del AJUNTAMENT. 

Es por tanto necesario que los licitadores tengan conocimiento de la caracterización redactada 
por el AJUNTAMENT antes de redactar su oferta, considerando su estado, y para ello lôAjuntament de 
Cabra del Camp y el licitador interesado coordinarán una fecha dentro de los 15 días siguientes 
siguientes al de la publicación en el perfil del contratante para tener acceso a las instalaciones en los 
términos descritos anteriormente.  

 
 
 
 

 
 

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del presente Contrato, 
será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica y de seguridad e higiene vigentes que puedan 
ser de aplicación por las características las instalaciones y las prestaciones asumidas con el presente 
Contrato. 

Básicamente se contemplará en todo momento el cumplimiento del Reglamento  Electrotécnico 
para Baja Tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias, especialmente la ITC-BT 09 
que se refiere a instalaciones de alumbrado exterior con prescripciones específicas para la seguridad 
de las mismas, el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior 
(REEIAE) y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA- 07, las normas 
particulares vigentes de la empresa suministradora de energía aprobadas por el Ministerio de Economía,  
Industria y Competitividad  de las líneas de distribución eléctrica que pueda afectar a  la homologación 
de equipos y disposiciones eléctricas, el Plan General de Ordenación Urbana del AJUNTAMENT junto 
con sus Ordenanzas Municipales. 

La ESE aportará la ingeniería necesaria para llevar a cabo todos los trámites oportunos con 
objeto de mantener debidamente legalizadas las instalaciones, sin costo adicional alguno para el 
AJUNTAMENT. 

4.1 Cumplimiento de la Reglamentación 

4. REQUISITOS GENERALES 
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Se deberá cumplir el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior, Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, con las prescripciones y normas contenidas en 
las Instrucciones Técnicas Complementarias que se incorporan como anexos al Reglamento, y en 
concreto la ITC-EA-01 a ITC-EA-07. 

Se deberá cumplir las recomendaciones del Comité Español de Iluminación (CEI) y del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital, Recomendaciones publicadas en el Cuaderno núm. 5 de 
Eficiencia Energética en Iluminación, titulado ñSistemas Eficientes de Regulación y Control en 
Alumbrado de Exterioresò. 

Todas las luminarias, deberán ser sustituidas en su totalidad por tecnología LED, dicha 
tecnología, será de obligado cumplimiento que cumpla requerimientos técnicos exigibles para 
luminarias con tecnología LED de Alumbrado Exterior del Comité Español de Iluminación (CEI) y 
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).  Solo se admitirán modelos  de 

luminarias que cumplan dichos requisitos. 

En el supuesto caso de que algún participante oferte luminarias que no cumplan los requisitos 
anteriores y/o que no cumplan con el ANEXO 4 “Condiciones técnicas mínimas a cumplir para los 
centros de mando y control” y/o ANEXO 5 “Condiciones técnicas mínimas a cumplir para el 
control de los centros de mando”, no se aceptará su oferta. 

La ESE, en cumplimiento del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero sobre Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, tendrá suscrito un Convenio del que aportará certificación oportuna, 
para el Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Aparatos de Alumbrado (fuentes de luz, luminarias 
y equipos auxiliares) incluidos en la categoría 5 del Anejo I del citado Real Decreto. 

Igualmente, La ESE acreditará de forma fehaciente que las lámparas y/o luminarias retiradas 
son enviadas a una instalación de reciclado autorizada para realizar dichas operaciones. En el caso de 
las lámparas, se justificará que el traslado a dicha instalación se hará mediante Gestor Autorizado de 
Residuos Peligrosos con código LER 200121 y tanto para las lámparas como para las luminarias deberá 
presentar, además, certificado de la entrada de los residuos en la planta de reciclado. Antes de la retirada 
total de luminarias, se pedirá la correspondiente autorización municipal, pudiendo ser solicitado el 
stockaje del total o parte en las dependencias municipales. 

 
 

 
 

La ESE deberá conservar toda la documentación perteneciente al municipio que se vaya 
generando a lo largo del tiempo de duración del contrato y se la entregará al AJUNTAMENT a la 
finalización de este, en formato digital, y siempre que el AJUNTAMENT lo solicite. No obstante, irá 
entregando copias puntuales de los informes que se vayan realizando, de las certificaciones y otros 
documentos que se generen. 

 

 
 

El AJUNTAMENT cede, por este Contrato, el uso y la explotación de la INSTALACIÓN, en favor 
de la ESE, quien por su parte la acepta, en los términos y condiciones que se especifican a continuación. 

La ESE, desde el momento de la firma del Contrato, será el único y exclusivo responsable de 
utilizar y explotar dicha INSTALACIÓN con la diligencia y cuidado que su destino exija, operándola de 
acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento establecidos en su oferta y en colaboración 
con el AJUNTAMENT, y manteniéndola en perfecto estado de uso y funcionamiento, constituyéndose 
así la ESE en el único y exclusivo responsable de cualesquiera daños que pudieran ocasionarse en la 
prestación de este Servicio Público como consecuencia de la omisión o negligencia en la realización de 
tales tareas. Por otra parte, se destaca que el AJUNTAMENT podrá acceder y actuar sobre el alumbrado 
público por necesidades técnicas, siempre y cuando notifique a la ESE del problema, necesidades y 
actuaciones a realizar. 

La INSTALACIÓN sólo podrá ser dedicada al uso previsto en el presente contrato. 

Serán por cuenta y cargo de la ESE todos los gastos necesarios que la INSTALACIÓN pudiera 
requerir con ocasión de su uso, explotación, mantenimiento, conservación y reparaciones, tanto 
ordinarias como extraordinarias, sin perjuicio de la oportuna reclamación de gastos en el caso de 
intervenciones no incluidas en el ámbito del contrato. 

La transformación, modificación, supresión, retirada y/o alteración de cualesquiera partes o 
elementos componentes de la INSTALACION no podrá ser llevada a cabo durante la vigencia del 
presente contrato sin la previa y expresa autorización del Responsable Municipal del Contrato del 
AJUNTAMENT. 

4.2 Documentación 

5. CESION DE USO Y EXPLOTACION DE LA INSTALACION. 
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Durante la vigencia del contrato, la titularidad de los contratos de suministro eléctrico de la 
INSTALACIÓN pasará a nombre del Adjudicatario, quien asumirá las responsabilidades adquiridas a 
partir de la firma del contrato (se excluyen los compromisos adquiridos previamente por el 
AJUNTAMENT). 

 

 
 

La gestión energética de la INSTALACIÓN contemplada en la Prestación P1 comprenderá su 
accionamiento, vigilancia y control; todas las operaciones que exija el correcto funcionamiento de esta, 
y el suministro de la energía requerida para el funcionamiento de la misma. 

 

 
 

La ESE se compromete a hacer suministrar, a su cuenta, la electricidad necesaria para asegurar 
el funcionamiento y la utilización normal de la INSTALACIÓN, gestionando todas las pólizas de abono 
necesarias y asumiendo su pago mediante la domiciliación bancaria con la compañía comercializadora 
de energía eléctrica. 

Para ello, 2 meses más tarde desde el inicio del contrato, la ESE comunicará de forma 
fehaciente a la actual compañía comercializadora de electricidad sus datos bancarios para la 
domiciliación de la factura de consumo de electricidad de la INSTALACIÓN. Desde ese momento, la 
ESE empezará a facturar la P1 y toda la Energía consumida desde ese momento será por cuenta de la 
ESE. A partir de esos 2 meses y durante el periodo en el que se gestiona el cambio de los contratos y 
el AJUNTAMENT sigue recibiendo facturas dichos importes serán compensados con las facturas que el 
adjudicatario emita al AJUNTAMENT, de tal manera que el ahorro ofertado mediante la baja adjudicada 
sea efectivo para el municipio desde el inicio. 

La ESE está obligada a conservar las facturas de suministro eléctrico durante el plazo que dure 
este contrato. Durante este tiempo dichas facturas estarán a disposición del AJUNTAMENT para 
consultar cuantos datos sean necesarios. 

La ESE llevará un registro mensual desglosado de la facturación de cada cuadro de mando. 
Este registro se mantendrá durante el tiempo de duración del contrato y se entregará al AJUNTAMENT 
a la conclusión de dicho contrato. 

La ESE podrá negociar y contratar el suministro de electricidad de la INSTALACIÓN con 
compañías comercializadoras. Esa nueva contratación será comunicada previamente al Responsable 
Municipal del Contrato del AJUNTAMENT y este deberá de aceptarlo. 

Las garantías de calidad en el suministro y aprovisionamiento de energía eléctrica dadas por la 
ESE serán las mismas aportadas por los organismos y las empresas distribuidoras o comercializadoras 
de energía eléctrica. 

 

 

 
 

La ESE realizará bajo su responsabilidad las prestaciones siguientes. 

 El encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado exterior. 

 Las regulaciones necesarias del alumbrado exterior. 

 El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los equipos, los ensayos y 
maniobras de verificación del correcto funcionamiento de los equipos. 

 La vigilancia general de las instalaciones. 

 Las rondas e inspecciones corrientes. 

 

 
Horarios de funcionamiento y perfil de regulación del alumbrado urbano  

 

El encendido y apagado del alumbrado urbano se realizará por la ESE en las distintas épocas 
del año de acuerdo con el horario citado en el punto 9.3 Programa de funcionamiento del alumbrado 
exterior. No admitiéndose desviaciones del mismo superior a quince minutos. 

En el plazo de dos semanas desde la finalización de las obras de la P4, la ESE deberá 

6. GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN. - PRESTACIÓN P1 

6.1 Gestión de facturas y pagos del suministro eléctrico 

6.2 Gestión de conducción y vigilancia de la INSTALACIÓN 
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comprobar que no existen desviaciones entre los sistemas de encendido y apagado, corrigiéndolos en 
caso contrario. La ESE emitirá un informe con el resultado de la inspección que entregará al 
Responsable Municipal del Contrato del AJUNTAMENT. 

 

Para ello, y por zonas, se comprobará el encendido de las instalaciones durante un tiempo 
máximo de una hora, contada desde el momento del encendido teórico. Igualmente se actuará en la 
hora siguiente al apagado. Este informe se repetirá cada trimestre hasta la finalización del contrato. 

La ESE realizará a su coste la variación del horario de encendido o apagado de los cuadros de 
mando que se indiquen por parte del AJUNTAMENT. 

 

El horario de encendido y apagado definido en el punto 9.3 Programa de funcionamiento del 
alumbrado exterior. Horario de encendido y apagado del alumbrado exterior podrá ser revisado 

por la ESE con el objetivo de conseguir una optimización energética. Para ello, y como parte de la obra 
de mejora, podrá presentar un nuevo horario que, sin desatender las necesidades del servicio, presente 
una mayor eficiencia energética. Este horario deberá ser aprobado por el Responsable Municipal del 
Contrato del AJUNTAMENT. 

Los sistemas de regulación de flujo reducirán los niveles de iluminación conforme al perfil 
establecido en el punto 9.3 Programa de funcionamiento del alumbrado exterior. Perfil de 
regulación de flujo del alumbrado urbano.  

Este perfil de regulación podrá ser modificado a posteriori, tras acuerdo con el AJUNTAMENT, en función 
de las distintas tipologías de las vías, su densidad ocupacional y funcional u otros parámetros que 
justificaran esas reducciones, siendo la base la definida en la auditoría. 

En ciertos puntos de luz singulares, podrán también ser propuestos a posteriori por la ESE, 
sistemas de regulación independientes y autónomos, basados en la utilización de sensores (detectores 
de presencia, movimiento, velocidad, etc., se valorará su propuesta positivamente, sin importar los 
ahorros energéticos. Dichos puntos de luz nunca podrán ser apagados en ningún caso, según lo 
establecido en el REEIAE, mantendrán un mínimo de iluminación determinado por el AJUNTAMENT. 
En todos estos casos, el funcionamiento de su emisión selectiva de flujo luminoso, dependiente del 
sensor en cuestión, será propuesta por la ESE, y será aprobada por el Responsable Municipal del 
Contrato AJUNTAMENT. 

Los beneficios extra que se obtengan por la modificación del horario propuesto por la 
modificación del perfil de regulación o por la inclusión de sistemas de regulación independientes y 
autónomos, tendrán que ser compartidos entre la ESE y el AJUNTAMENT. 

Los sistemas de regulación de flujo reducirán los niveles de iluminación hasta un máximo del 
50% del valor del servicio normal. Esta reducción podrá aminorarse en aquellas zonas o vías cuya 
intensidad de tráfico de personas o vehículos justifique su modificación. 

Las reducciones de flujo de luz por debajo de esta cifra del 50% podrán ser establecidas y 
negociadas por las partes, en función de las distintas tipologías de las vías, su densidad ocupacional y 
funcional u otros parámetros que justificarán esas reducciones. 

La utilización de sistemas de Telegestión dedicados al alumbrado por cuadro de mando, 
contarán siempre con la aprobación del Responsable Municipal del Contrato AJUNTAMENT, en base a 
la oferta del licitador. Dichos sistemas de Telegestión, podrán utilizarse para realizar los apagados y 
encendidos, y/o las regulaciones horarias de flujo siempre que lo permitan. Si en algún caso, y con la 
ayuda de los sistemas de Telegestión, se propone un perfil de apagado/encendido y de regulaciones 
horarias de flujo distinto al establecido anteriormente, deberá contar siempre con la aprobación del 
AJUNTAMENT. 

 

                           6.3 Gestión de seguimiento del funcionamiento  
 

La ESE llevará un registro mensual de los consumos de cada cuadro de mando, desglosando 
las potencias activas, reactiva y el factor de potencia. Este registro se mantendrá durante el tiempo de 
duración del contrato y se entregará al AJUNTAMENT a la conclusión de dicho contrato. 

Así mismo, la ESE llevará un registro anual de los niveles de iluminación, de la eficiencia 
energética y del resplandor luminoso de la INSTALACIÓN, clasificando los niveles de cada zona de 
acuerdo al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE). 

La ESE mantendrá el factor de potencia de las instalaciones de alumbrado público exterior, sin 
variar las características de las mismas, en el valor de 0,9, como mínimo a nivel de centros de mando y 
control. 

Anualmente la ESE elaborará un informe de gestión del suministro y de los niveles de 
iluminación, eficiencia energética y resplandor luminoso nocturno y luz intrusa, con las conclusiones más 
significativas. Este informe será entregado al Responsable Municipal del Contrato AJUNTAMENT 
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El sistema informático de gestión a utilizar por La ESE permitirá gestionar o realizar las 
siguientes operaciones: 

Debe tener una base de datos que contenga el inventario de las instalaciones del alumbrado 
público. Esta plataforma tendrá que ser capaz de emitir los listados e informes siguientes: 

 Ubicación y descripción e imágenes de los puntos de luz y cuadros de maniobra. 

 Calificaciones energéticas de las instalaciones por calle 

 Codificación de los cuadros y puntos de luz 

 Trabajos pendientes: Averías detectadas pendientes de reparar y procesos de 
conservación preventiva pendientes de ejecutar. 
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 Fichas de cada punto de luz con su historial de averías. 

 Operaciones de conservación preventiva. 

 Fichas de cada cuadro de maniobra con su historial. 

Mostrar la información sobre un plano digitalizado del Municipio donde se encuentren graficadas 
las instalaciones de alumbrado (cuadros de mando, puntos de luz y circuitos) y todos los datos del 
inventario que será compatible con el sistema utilizado por el Excmo. AJUNTAMENT. 

También debe quedar indicada el área donde se ubica la infraestructura para planificar 
correctamente posteriores actuaciones, e indicar sobre plano la ubicación de las incidencias generadas 
previamente. 

El sistema debe permitir introducir nuevas instalaciones, verificando el cumplimiento con las 
Normativas de aplicación y generando informes de subsanación en el caso que no se cumplan, con el 
objetivo de recepcionar adecuadamente instalaciones nuevas. 

Los licitadores tendrán que presentar las plantillas tipo de las fichas y los listados que se 
generarán desde la plataforma informática. 

El sistema informático que se implante será accesible por los servicios técnicos del 
AJUNTAMENT mediante acceso en servidor web, para crear o visualizar avisos, inventario, o verificar 
el estado de incidencias asociadas al mantenimiento pendientes de reparar. 

La instalación, formación del personal municipal etc., será a cargo de la ESE y deberá garantizar 
el pleno funcionamiento del sistema en las dependencias municipales. 

Por otro lado, deberá dotar al técnico responsable municipal de un equipo móvil/tableta 
totalmente operativa para gestionar en todo momento el sistema de Telegestión global implementado, 
ver resúmenes del estado de las operaciones, alertas activas, operaciones puntuales etc. Se valorará 
notablemente el uso de aplicaciones integradas donde se aúnen mantenimiento, incidencias y gestión 
energética. 

El sistema informático, será una herramienta clara, para el control de consumos, control de 
facturación eléctrico etc., marcando parámetros básicos como: 

 Consumo total a fecha de solicitud en kW. 

 Consumo teórico a fecha de solicitud. 

 Incidencias activas de consumo. 

 Incidencias activas de mantenimiento. 

 Etcé 

 

                           6.4 Levantamiento de planos e inventario de la instalación  
 

Durante los primeros meses de contrato y antes de terminar las obras de la P4, la ESE levantará 
planos de todas las instalaciones de alumbrado público y elaborará un inventario de todos los elementos 
y equipos: 

 Numeración y codificación de todos los puntos de luz. 

 Datos de los distintos puntos de luz: numeración, emplazamiento, características y 
marca de las luminarias, características y marca de los soportes, características y 
marca de las lámparas, relación cuantitativa y cualitativa de los distintos tipos de 
conductores instalados y ubicación del centro de mando desde donde se alimenta. 

 Inventario y esquemas de los cuadros de mando, relación de elementos de 
protección y maniobra instalados con tipos y marcas, número de líneas y circuitos. 

 Inventario por calle, sector y total de todos los puntos de luz instalados, potencia 
instalada, luminarias de cada tipo, soportes de cada tipo y otros datos significativos. 

Los planos y el inventario se entregarán al AJUNTAMENT, en formato electrónico y en formato 

papel. 
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Durante la vigencia del contrato, cada vez que se produzcan modificaciones que alteren o varíen 
los datos anteriores, la ESE actualizará los planos, datos, esquemas e inventario, poniéndolos a 
disposición del AJUNTAMENT 

Los datos alfanuméricos de la base de datos y los datos gráficos de la cartografía tendrán que 
poderse integrar totalmente en el sistema utilizado por el programa de gestión propio y/o los servicios 
técnicos del AJUNTAMENT. 

 

7. MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN. - PRESTACIÓN P2  
 

Las labores de mantenimiento y las inspecciones de la INSTALACIÓN contempladas en la 
Prestación P2 serán ejecutadas por la ESE de acuerdo con las prescripciones de la normativa vigente, 
y comprenderán: 

 Conservación y mantenimiento de los centros de mando, incluyendo todos sus 
componentes eléctricos y electrónicos. 

 Conservación y mantenimiento del sistema de gestión centralizado de cuadros de 
mando, debiendo además actualizarlo cuando se produzcan modificaciones durante 
la vigencia del contrato. 

 Conservación y mantenimiento de los tendidos de cables subterráneos y aéreos, 
conexiones, cajas de empalme, cajas de fusibles, etc. 

 Conservación y limpieza de arquetas con sus tapas, que deberán estar perfectamente 
atornilladas y enrasadas. 

 La reposición de portezuelas, retirada y sustitución de báculos, columnas, brazos y 
otros elementos que por accidente u otras cusas resulten dañados. 

 Conservación de luminarias, sobre soporte, fachada, suelo y/o balizamiento así como 
las de todos los elementos para su correcto funcionamiento, tales como inclinación de 
la luminaria, fijación y sujeción de la misma, adecuado apriete de tornillos, tuercas, 
posición del portalámparas, adecuación del cierre y estado de la junta en las  
cerradas, cierres, reactancias, condensadores, conexiones, portalámparas,  
instalación eléctrica y elementos originarios que puedan faltar, aunque sólo tengan 
una función estética, incluido el pintado de soportes periódicamente. 

 Conservación en perfecto estado de las acometidas de la INSTALACIÓN. 

 Cualquier otro elemento o equipo perteneciente a la INSTALACIÓN que no estuviera 
recogido entre los anteriores. 

Trimestralmente, como resultado de las labores de mantenimiento, la ESE emitirá al 
AJUNTAMENT informes sobre los trabajos e inspecciones que se vayan realizando y sobre las 
incidencias que se produzcan. 

Se detallan los valores mínimos de mantenimiento que serán la base de partida de las ofertas 
de las empresas en su oferta. 

 

 

7.1 Elaboración de un Plan de Mantenimiento Preventivo  
 

La ESE deberá presentar un Plan de mantenimiento preventivo y de las inspecciones de las 
instalaciones, con el correspondiente calendario de las actuaciones, durante la fase de licitación del 
contrato. Una vez adjudicado el contrato, durante el primer semestre siguiente, el AJUNTAMENT 
aprobará este Plan de mantenimiento preventivo, previa inclusión de aquellas cuestiones, que, una vez 
consensuadas entre las partes, se considere conveniente. 

El Plan de Mantenimiento Preventivo y de Inspecciones de la INSTALACIÓN apoyándose en la 
normativa vigente, y más concretamente con el Reglamento de Eficiencia Energética en las 
Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE), con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
(REBT), con el resto de normativa vigente que sea de aplicación y, al menos, se atendrá a las 
recomendaciones mínimas que se indican a continuación. 

En el Plan de Mantenimiento e Inspecciones se detallarán tareas, periodicidad, planificación en 
cada sector del municipio y fechas de inicio y fin de dichas tareas en cada sector. 
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El Plan de Mantenimiento Preventivo incluye la realización de las tareas de limpieza de las 
instalaciones. 

La ESE emitirá informes periódicos en los que indique el grado de avance del Plan de 
Mantenimiento Preventivo, desglosado por tareas y zonas. 

 

7.2 Mantenimiento preventivo mínimo en equipos de regulación y control 
 

Periódicamente se llevará a cabo una revisión de comprobación, ajuste y anotación del 
funcionamiento y de los parámetros fundamentales regulación, sistemas de encendido y apagado. 

Dicha labor será realizada por la propia ESE. Verificación de los horarios de encendido y 
apagado de la instalación. Se comprueba que el encendido se corresponde con los horarios de la 
puesta de sol en las diferentes épocas del año y que el apagado se produce coincidiendo con la salida 
del sol (con los ajustes necesarios en cada caso). 

Los interruptores astronómicos y/o sistemas de tele gestión tienen almacenado un programa 
que, en función de la longitud y latitud de la ubicación del centro de mando ajustan los horarios a las 
necesidades reales de cada punto. De esta manera se eliminan arranques intempestivos o fuera de 
hora, ahorrando energía, y adaptándose el funcionamiento de la instalación a cada día concreto del 
año. 

A continuación, se marcan los valores mínimos contractuales de mantenimientos de los 
elementos de la instalación pudiendo ser mejorados por las empresas licitadoras en su oferta y 
valorados positivamente en el análisis de su propuesta. 

Periodicidades sugeridas como mínimo para las tareas de mantenimiento en equipos de 
regulación y control: 

 Comprobación del horario correcto de encendidos, apagados y cambios de 
régimen. Visión de los momentos en que enciende, apaga y cambia de régimen. 
Periodicidad mínima, Bimensual. 

 Vigilancia general (nocturna). Tiene un carácter totalmente visual, observándose el 
estado de: 

o Encendido de todos y cada uno de los puntos de luz, comprobándose 

visualmente y anotándose los que estén apagados mediante el código de 
identificación de cada uno de ellos. Periodicidad mínima, Semanal. 

 Comprobación del funcionamiento del sistema de regulación y ahorro. Ayudándose 
de las lecturas de contadores. Periodicidad mínima, Mensual. 

 Comprobación de que se cumplen los ahorros previstos. Operación llevada a cabo 
mediante lecturas de contador. Periodicidad mínima, Mensual. 

 Comprobación de cuánto se reduce el nivel en el régimen reducido respecto al 
régimen máximo. Operación llevada a cabo mediante lecturas de iluminancia en 
ciertos puntos concretos, ya descrita para las fuentes de luz u otros métodos 
equivalentes. Periodicidad mínima, Mensual. 

 Medición del factor de potencia en todos los regímenes de funcionamiento, máximo 
y reducido. Periodicidad mínima, Mensual. 

 Lectura de consumos (lectura de contadores). Se leen in situ los contadores. 
Periodicidad mínima, Mensual. 

 Comprobación de la facturación mensual y si es acorde con la tarifa aplicada. Se 
comprueban los listados enviados por la compañía suministradora y se 
comprueban todos los datos de facturación, potencia contratada, tarifa aplicada, 
reactiva, etc., comparando con históricos Periodicidad mínima, Mensual. 

La ESE efectuará las reparaciones de los fallos detectados y emitirá un informe del estado de 
los equipos como resultado de la revisión. El informe lo entregará al Responsable Municipal del 
Contrato del AJUNTAMENT. El incumplimiento se estos requisitos se considerará infracciones graves. 

 

 

7.3  Mantenimiento preventivo mínimo en cuadros de maniobra  
 

Periódicamente se llevará a cabo una comprobación visual de su estado y de los parámetros 
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de funcionamiento (tensión, aparatos de medida, ausencia de protecciones automáticas disparadas). 

Periódicamente se realizará una revisión general de todos sus elementos, sin desmontaje, y 
se comprobarán los aislamientos (reapretado de bornes, comprobación y medidas de puestas a tierra) 
y el equilibrado de fases y la instalación eléctrica. 

La ESE emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la revisión. El informe 
lo entregará al Responsable Municipal del Contrato del AJUNTAMENT. 

La ESE, deberá de definir ñPeri·dicamenteò en su oferta técnica ya que se establecen los 
valores mínimos. 

Periodicidades sugeridas para las tareas de mantenimiento en cuadros de mando: 

 Comprobación de las tierras de la instalación. Se trata de comprobar que no hay 
conductores de puesta a tierra que estén desconectados de las picas o de la red 
de tierras y además medir con un polímetro la resistencia óhmica de las tierras. 
Periodicidad mínima, Anual. 

 Comprobación del estado de las conexiones en los puntos de suministro 
(recalentamientos, etc.). Totalmente visual. Periodicidad mínima, Mensual. 

 Mediciones sobre las 3 fases y el neutro (sistemas trifásicos). Se miden las 
intensidades que circulan por los conductores de cada fase y del neutro, para 
comprobar que no está cortado el neutro. Periodicidad mínima, Bimensual. 

 Medición de tensiones. Con un voltímetro o polímetro. Periodicidad mínima, 
Mensual. 

 Comprobación de equilibrio de cargas. Se comprueban los consumos por fase y las 
intensidades medidas y se verifica que no hay un desequilibrio de cargas y que no 
hay una fase con más carga que las otras de forma exagerada. Periodicidad 
mínima, Bimensual. 

 Verificación de los valores de salto de los diferenciales mediante actuación del 
botón test del propio equipo. Periodicidad mínima, Bimensual. 

 Verificación de los valores de salto de los diferenciales mediante comprobador de 
baja tensión, anotando corriente de fugo y, si es posible, tiempo de disparo del 
diferencial. Periodicidad mínima, Semestral. 

 Comprobación de cerraduras. Periodicidad mínima, Bimensual. 

La ESE efectuará las reparaciones de los fallos detectados y emitirá un informe del estado de 
los cm como resultado de la revisión. El informe lo entregará al Responsable Municipal del Contrato 
del AJUNTAMENT. El incumplimiento se estos requisitos se considerará infracciones graves. 

 

 
7.4 Mantenimiento preventivo mínimo en luminarias.  

 
Periodicidades mínimas sugeridas para las tareas de mantenimiento en luminarias: 

 Se llevará a cabo una comprobación visual del estado de los puntos de luz. 
Periodicidad mínima, Trimestral. 

 Con una periodicidad mínima mensual, se comprobará el funcionamiento nocturno 

de todos los puntos de luz de cada zona, corrigiendo aquéllos que se encuentren 
fuera de servicio. 

La ESE emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la revisión. El informe 
lo entregará al Responsable Municipal del Contrato. 

 Con una periodicidad mínima de cada tres años, como mínimo, se llevará a cabo 

una limpieza. La limpieza de las luminarias comprenderá la carcasa, el interior y los 
cierres. La limpieza de las luminarias abiertas, de los faroles afectará a todos sus 
componentes y elementos. Se trasladará el informe correspondiente de las 
acciones realizadas al Responsable Municipal del Contrato del AJUNTAMENT. 

 

Periodicidades sugeridas para las tareas de mantenimiento en luminarias: 
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 Comprobación de integridad de la misma. Operación visual para observar que no 
hay piezas sueltas ni rotas. Periodicidad mínima, Trimestral. 

 Comprobación de alineación e inclinación. Operación visual, que de detectar algún 
fallo puede requerir utilizar algún medidor de ángulos o calibre. Periodicidad 
mínima, Anual. 

 Comprobar anclaje al soporte. Operación visual para comprobar que no hay 
tornillos sueltos o flojos. Periodicidad mínima, Anual. 

 Comprobación de conexiones eléctricas a la alimentación y a puesta a tierra. 
Operación visual. Periodicidad mínima, Anual. 

 Comprobación de ensuciamiento interior del conjunto óptico o del alojamiento de 
auxiliares. Operación visual. Periodicidad mínima, Bianual. 

 Comprobación de la funcionalidad de los sistemas de acceso a fuente de luz y 
equipo. Simplemente por accionamiento de estos, se comprueba si abren y cierran 
adecuadamente. Periodicidad mínima, Bianual. 

 Limpieza de las luminarias. Se eliminan los restos de suciedad exterior que 
dificultan la refrigeración. En la parte la fuente de luz, se limpian los cristales y 
ópticas exteriormente y, si es posible, interiormente. Periodicidad mínima, Bianual. 

 Pintado de soportes de las luminarias. Periódicamente, se procederá al pintado de 
soportes de luminarias con pinturas y disolventes especiales para dicha operación 
que garanticen la no oxidación del material, Periodicidad mínima, Cuatrienal. 

 Medición de valores eléctricos (intensidad, tensión en lámpara, etc.). Con un 
polímetro se miden los valores eléctricos de una lámpara cada 1 km. Periodicidad 
mínima, Semestral. 

 Factor de potencia. Se mide el factor de potencia con un polímetro. Periodicidad 
mínima, Mensual. 

 Equipos auxiliares: 

o Fuente de Alimentación para LED: 

 Medición de intensidad. Con polímetros o medidores especiales de baja 
corriente en caso de malfuncionamiento. Ocasional. 

 Variación de tensión de alimentación a los LED al variar la tensión de red. 
Igual que en el caso anterior. Ocasional. 

La ESE efectuará las reparaciones de los fallos detectados y emitirá un informe del estado de 
las luminarias como resultado de la revisión. El informe lo entregará al Responsable Municipal del 
Contrato del AJUNTAMENT. El incumplimiento se estos requisitos se considerará infracciones graves. 

  
 

 

7.5 Mantenimiento preventivo mínimo en líneas eléctricas  
 

Periódicamente se llevará a cabo una comprobación visual del estado y parámetros de 
funcionamiento (canalizaciones y revisión general). 

La ESE emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la revisión. El informe 
lo entregará al Responsable Municipal del Contrato. 

Periodicidades mínimas sugeridas para las tareas de mantenimiento en líneas eléctricas: 

 Comprobación visual de conexiones y revisión de arquetas, Tarea visual 
comprobando si no hay ninguna conexión suelta de su terminal o que ofrezca 
aspecto de estar recalentada. Periodicidad mínima, Anual. 

 Verificación de grapado de conductores en fachadas. Periodicidad mínima, 
Trimestral. 

 Comprobación de flechas de conductores y elementos de amarre de líneas aéreas. 
Periodicidad mínima, Semestral. 

 Adecuación de flechas. Periodicidad mínima, Trimestral. 
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 Retirada de elementos derribados. Periodicidad mínima, Ocasional. 

La ESE efectuará las reparaciones de los fallos detectados y emitirá un informe del estado de 
líneas eléctricas como resultado de la revisión. El informe lo entregará al Responsable Municipal del 
Contrato del AJUNTAMENT. El incumplimiento se estos requisitos se considerará infracciones graves. 

 

 

7.6 Inspecciones de la INSTALACIÓN  
 

La ESE presentará un Plan de Inspecciones tanto nocturnas, como diurnas, donde se vigile 
tanto el funcionamiento de la INSTALACIÓN como el estado de la totalidad de los soportes, cuadros, 
luminarias, tapas de arquetas, conexiones y en general de todos los elementos o componentes de las 
instalaciones de alumbrado exterior. 

Asimismo, la ESE estará obligada a detectar todos aquellos puntos de luz afectados por el 
arbolado o vegetación, o cualquier otro obstáculo, de manera tal que queden notoriamente alteradas 
o disminuidas las funciones propias del mismo. 

El plazo para inspeccionar la totalidad de la zona será desde el inicio del contrato, debiendo 
presentar semanalmente al AJUNTAMENT un informe con el resultado de los trabajos realizados para 
subsanar las deficiencias detectadas. 

Las inspecciones se realizarán conforme al programa elaborado por la ESE, que deberá ser 
aprobado previamente por el AJUNTAMENT. 

El AJUNTAMENT tendrá en todo momento la facultad de inspeccionar el uso, la explotación, 
mantenimiento y conservación de la INSTALACION. A tales efectos, la ESE se obliga a facilitar al 
AJUNTAMENT el acceso a la INSTALACION y a poner a su disposición los medios necesarios tanto 
materiales como humanos. 

Todas las inspecciones de las instalaciones correrán a cargo de la ESE. La ESE será la única 
responsable de la calidad de las inspecciones, debiendo tomar las adecuadas medidas para que los 
inspectores realicen su misión a entera satisfacción, siendo posible la aplicación de penalidades si, 
mediante comprobación del personal del AJUNTAMENT, o por la colaboración de la Policía Municipal, 
de los vigilantes nocturnos o de los propios vecinos, se observase que los partes que se facilitan no 
atienden a la realidad, o que los trabajos preventivos efectuados no satisfacen la calidad exigida por  
la buena práctica. 

 
La ESE se obliga a comunicar al AJUNTAMENT, dentro de un plazo de 24 horas, cualquier 

deterioro, avería o destrucción de la INSTALACIÓN, así como todo accidente causado por o con 
aquélla. 

Los trabajos correspondientes a la corrección de las condiciones insatisfactorias observadas 
serán programados y normalizados como las demás operaciones de conservación preventiva. 

 

 
 
7.7 Verificación e inspección reglamentaria de la INSTALACIÓN  

 
En virtud del artículo 13 del Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones de 

Alumbrado Exterior (REEIAE), periódicamente se comprobará el cumplimiento de las disposiciones y 
requisitos de eficiencia energética mediante verificaciones e inspecciones que serán realizadas, 
respectivamente, por instaladores autorizados de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y por organismos de control 
autorizados para este campo reglamentario. 

 
El calendario será el que se indica a continuación: 

 Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: todas las instalaciones. 

 Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: las instalaciones de más de 5 
kW de potencia instalada. 

 Verificaciones cada cinco años: las instalaciones de hasta 5 kW de potencia 
instalada. 

 Inspecciones cada cinco años: las instalaciones de más de 5 kW de potencia 
instalada. 

La ESE llevará a cabo, por su cuenta y cargo económico, la realización de todas las 
verificaciones e inspecciones reglamentarias, y deberá conservar los certificados de inspección o de 
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verificación durante el tiempo que dure este contrato, entregándoselos al AJUNTAMENT a la 
finalización del contrato. Igualmente remitirá una copia de dichos certificados al AJUNTAMENT en el 
momento en que se obtenga alguno de estos certificados. 

La ESE efectuará las reparaciones de los fallos detectados y emitirá un informe del estado de 
la instalación como resultado de la revisión. El informe lo entregará al Responsable Municipal del 
Contrato del AJUNTAMENT. El incumplimiento se estos requisitos se considerará infracciones graves. 

 

 

 

7.8 Centro de Mantenimiento  
 

La ESE dispondrá de un Centro de Mantenimiento, dentro del término municipal de Cabra del 
Camp, compuesto por el personal y medios contemplados en su oferta. Se entiende por Centro de 
Mantenimiento el conjunto de medios humanos y materiales de la ESE que estará más en contacto 
con los técnicos municipales, y a través del cual se cursarán las órdenes de trabajo, notas de servicio, 
informes, etc., sirviendo se nexo de unión entre la ESE y el AJUNTAMENT. 

 
 
 
 

7.9 Limpieza luminarias.                                                                                               
 
 

Limpieza de luminarias. 
 
La limpieza de las luminarias forma parte de los trabajos generales. Los programas de limpieza de las 
luminarias se ajustarán a los programas que propondrán los licitadores. Los ofertantes deberán proponer 
en sus ofertas un calendario de actuaciones relacionadas con la limpieza de las luminarias. 
Se procederá a la limpieza de las luminarias, especificando a continuación y a título orientativo, los 
procedimientos de limpieza de los distintos elementos: 
 
Reflectores de aluminio: Para su limpieza se empleará un detergente diluido en agua, de base ácida, con 
los inhibidores necesarios para evitar ataques al metal. Para limpiar se frotará suavemente toda la superficie 
del reflector, con un paño impregnado en la solución y se dejará actuar durante dos o tres minutos. A 
continuación, se frotará la superficie con un paño empapado en agua hasta eliminar toda la suciedad 
depositada en el reflector. 

Vidrios: Se limpiarán mediante una solución aplicada con rociador manual, dejándola reposar durante un 
minuto a fin de que la acción química sea total. Después se aclarará con agua abundante. 

 
Plásticos: Se utilizará una mezcla de alcohol isopropílico y agua o solución similar, que se aplicará mediante 
rociador. Se dejará actuar la solución durante un minuto y se aclarará con agua abundante. 
 
Partes metálicas: Se limpiarán de acuerdo con la normativa establecida para las partes metálicas del cuadro 
de mando. Aunque la limpieza deberá efectuarse durante la jornada laboral normal diurna, en aquellos 
casos en que su realización pueda causar molestias inadmisibles a los usuarios o al tráfico rodado, podrá 
efectuarse por la noche. 
 
El Ayuntamiento de acuerdo con las mediciones que efectúe por su cuenta podrá estimar que la limpieza 
no ha alcanzado la calidad que debiera. En este caso el Concesionario deberá volver a efectuar las 
limpiezas anteriormente realizadas. El Concesionario realizará esta nueva limpieza a sus expensas. 
Además, el Ayuntamiento podrá aplicarle las sanciones previstas. 

 

7.10 Limpieza de los báculos y columnas                                                                                               
 
La limpieza de los báculos y columnas se realizará a indicación del Ayuntamiento y se efectuará desde el 
suelo hasta los tres metros de altura. 
Incluye el despegue de los carteles y pegatinas de todo tipo que puedan haberse colocado sobre la 
instalación frotando suavemente, mediante cepillo, las superficies con agua jabonosa, reponiendo la 
numeración del punto de luz, si fuese necesario. 
 

7.11 Pintura de las instalaciones                                                                                             

 

La pintura de los elementos metálicos de las instalaciones estén o no galvanizados, se realizará de acuerdo 
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con los programas que se aprueben por el Ayuntamiento. Los programas se confeccionarán de acuerdo 
con los resultados de las inspecciones y con las características climáticas existentes, de forma que se 
asegure su adecuada conservación y el buen aspecto de las instalaciones. 
SUPERFICIE DE ACERO SIN GALVANIZAR: Se las someterá a un tratamiento anticorrosivo y posterior 
acabado de acuerdo con lo siguiente: 

a) Se preparará la superficie en las zonas deterioradas mediante un raspado manual con espátula y 
un cepillado con cepillo de acero, realizando ambas operaciones de manera minuciosa hasta que 
desaparezcan las capas sueltas de laminación, óxidos y partículas extrañas. Luego se limpiará la 
superficie con un cepillo limpio hasta que la misma adquiera un suave brillo metálico. 

b) Posteriormente se procederá al desengrasado de la superficie en las partes al descubierto, 
mediante textiles impregnados de zinc y óxido de hierro, que satisfaga la Norma INTA 16.41.01.A. 
El espesor de la película seca será de 30 ± 10 % micras. SUPERFICIES DE ACERO 
GALVANIZADAS: Se tratarán de acuerdo con la siguiente normativa: 

a) Si se presentan discontinuidades en la pintura se realizará el correspondiente parcheo de las 
mismas mediante su desengrasado y posterior imprimación satisfaciendo la norma INTA 16.41.01. 

En este caso, se aplicará una imprimación sintética anticorrosiva, sin óxido de zinc, de acuerdo con la norma 
INTA 16.12.04.A. Si ha estado pintado anteriormente, vale la existente. 

b) Por último, se aplicará una capa de pintura según los estándares, en toda la superficie. 

SUPERFICIES DE FUNDICIÓN: Se tratarán de la forma siguiente: 

a) Se preparará la superficie en la zona deteriorada mediante un raspado manual con espátula para 
desprender los elementos adheridos a la misma. 

b) Posteriormente se realizará el desengrasado mediante textiles impregnados en un disolvente que 
satisfaga la norma INTA 16.23.12. 

c) A los soportes de faroles tipo VILLA se les aplicará, a brocha, en toda la superficie de la parte nueva 
una capa de pintura alcídica de alta resistencia al exterior, fabricada según norma INTA 16.41.01 
A, color marrón parduzco de la norma UNE 48103 o aquél que indique los Servicios Técnicos 
Municipales. Todas las normas INTA citadas podrán ser modificadas por el propio INTA o por el 
Ayuntamiento, de acuerdo con el Laboratorio. También los procesos citados podrán ser objeto de 
revisión si la práctica de la pintura o los resultados, así lo aconsejase, y siempre que las 
modificaciones no supusiesen encarecimiento de los precios. Caso de no ser así, se estudiarían los 
nuevos precios contradictorios. 

La pintura de báculos, columnas, etc., se efectuará de acuerdo con las indicaciones anteriores, aplicando 
el tratamiento anticorrosivo (raspado, desengrasado, y en los soportes de acero, imprimación, hasta una 
altura de 1,5 m., medida desde el suelo, salvo que a mayor altura existiesen zonas más o menos aisladas 
que también aconsejasen este tratamiento por un mal estado y a las cuales habría que aplicárselo 
obligatoriamente. El acabado (desengrasado y pintura) se aplicará a totalidad del soporte. A los brazos 
murales, salvo casos especiales de mal estado que exigiesen el tratamiento anticorrosivo, sólo se les 
aplicará el acabado (limpieza, desengrasado y pintura). 

A las puertas de los centros de mando, armarios, etc., se les aplicará el tratamiento anticorrosivo si así lo 
indica el Ayuntamiento, y, en todo caso, el acabado en toda la superficie. 
Los disolventes, imprimaciones y pinturas que se utilicen tendrán los certificados de calificación actualizados 
del INTA, y caso de sustitución por otros actualizados del INTA, y caso de sustitución por otros materiales, 
los nuevos certificados que les correspondan. 
Su aplicación se efectuará de acuerdo con la buena práctica y siempre que exista en el ambiente una 
humedad relativa inferior al 85 % y temperatura superior a los 5º C. 
Por ello se procurará que los programas de pintura se realicen durante los meses de marzo a octubre, 
escogiendo los momentos más adecuados para su realización en óptimas condiciones climáticas, aunque 
no se rechaza la posibilidad de pintar en otras épocas, fuera del período citado, si la estabilidad del tiempo 
seco con buenas temperaturas lo permitiese. 
Las muestras que se tomen de estos materiales para su ensayo en un laboratorio oficial y los gastos de 
pruebas serán a cargo del Concesionario por una sola vez al año. 
Caso de repetirse el ensayo y salir favorable, las nuevas pruebas serán a cargo del Ayuntamiento. Todos 
los trabajos de pintura tendrán un período de garantía de 2 años. Todos los defectos que puedan aparecer 
durante este tiempo serán corregidos por el Concesionario a su costa. 
 

 
 

 
 

La ESE conservará constantemente en funcionamiento y en buen estado el material y los componentes 
de la INSTALACIÓN, haciendo cuantas reparaciones o reposiciones sean necesarias, con la mayor 
brevedad y sin necesidad de requerimiento previo, cualquiera que sea la causa que lo motivó. 

Es por ello que la ESE queda obligada a la localización y reparación a su cargo de todas las averías 
que puedan originarse en las instalaciones objeto de este contrato. 

En general, las averías deberán ser reparadas en menos de 24/36/48 horas según oferta, y las que 
afecten a centros de mando de forma inmediata, aunque pueda tener carácter provisional su puesta 

8. GARANTÍA TOTAL.- PRESTACIÓN P3 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas 

Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Cabra del Camp 

17 

en servicio. 

Si en otro tipo de averías su reparación exigiese, por motivos justificados, un mayor plazo, se informará 
de ello al Responsable Municipal del Contrato del AJUNTAMENT, quien deberá autorizarlo. 

Cualquier punto de luz averiado o cuyo flujo luminoso sea inferior al mínimo correspondiente al final 
de su vida, deberá ser reparado antes de 48 horas de su baja o, en aquellos casos en los que por su 
importancia o singularidad lo requiera, en el plazo fijado por el AJUNTAMENT. 
 

Si durante la vigencia del contrato se modificasen los elementos de las instalaciones o se adoptasen 
nuevos sistemas de control de las mismas, la ESE quedará obligada a aceptar la conservación de los 
mismos. 

La reposición de los diversos elementos se efectuará con materiales de las mismas características y 
calidades que los primitivos, los cuales serán comprobados por los técnicos del AJUNTAMENT, 
quienes podrán rechazar los materiales que no cumplan estas condiciones. 

Asimismo, las soluciones adoptadas en las tareas de mantenimiento y reposición deberán guardar la 
estética y la uniformidad del resto de las instalaciones del área. 

En el caso de que el AJUNTAMENT considere que el material que debe reponerse es de 
características anticuadas o inadecuadas a las circunstancias del momento, podrá exigir a la ESE que 
los sustituya por productos ajustados a la actual tecnología. 

 

8.1 Servicio de guardia  
 

Para la prestación de los servicios de conservación de las instalaciones y reparación de 
averías, la ESE establecerá un ñservicio de guardiaò integrado por al menos un equipo disponible las 
24 horas del día. El equipo dispondrá de un vehículo provisto de escalera hidráulica para una altura 
de trabajo de 16 metros, sistema de comunicación y dispositivo GPS para optimizar y minimizar los 
desplazamientos, y estará dotado del personal, medios técnicos y repuestos que lo capaciten para 
resolver inmediatamente cualquier incidencia, o tomar las medidas necesarias para evitar el posible 
peligro de los usuarios de la vía pública o deterioro de la instalación. El /los vehículos se encontrarán 
en un local predeterminado, dotado de sistema de comunicación. 

La ESE propondrá al AJUNTAMENT la organización del servicio de guardia y el número de 
equipos necesarios en función de las características del municipio. El AJUNTAMENT deberá dar su 
visto bueno por el Responsable Municipal del Contrato. 

Igualmente existirá un servicio telefónico de guardia en las oficinas de la ESE a lo largo de 
las 24 horas del día que reciba los avisos y reclamaciones. El AJUNTAMENT podrá examinar, cuando 
lo estime pertinente, las cintas grabadas, para lo cual deberán ser almacenadas hasta que no se 
autorice su destrucción por parte del Responsable Municipal del Contrato del AJUNTAMENT. 

A partir de las llamadas recibidas, la ESE creará un registro electrónico donde se reflejará la 
fecha y la hora de cada llamada, el aviso recibido y las acciones realizadas para subsanar la posible 
avería. Este registro estará permanentemente actualizado y a disposición del AJUNTAMENT. 

Estos servicios se prestarán todos los días del año en idénticas condiciones. 

 

8.2 Actuaciones para la reparación de averías  
 

La ESE deberá disponer del correspondiente detector de averías subterráneas de forma que 
facilite la rápida determinación del punto donde se encuentra y que evite tener que descubrir 
canalizaciones de una longitud superior a los tres metros. 

Para la realización de las tareas de reparación, serán por cuenta de la ESE todos los trabajos 
de apertura de zanjas o calas, incluida la reposición de pavimentos, para cuyo fin se facilitará el 
correspondiente permiso de obras por parte del AJUNTAMENT. Todo ello siempre y cuando la 
canalización en una misma unidad de operación (Línea que pertenezca a un cuadro de mando) no 
supere los dos metros de longitud en cuyo caso será por cuenta del AJUNTAMENT las operaciones 
de la parte de obra civil. 

La ESE tendrá que señalizar la vía pública de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y 
Reglamentos en vigor o con las instrucciones que reciba por parte del AJUNTAMENT, siendo de su 
exclusiva responsabilidad los daños y perjuicios que puedan derivarse por el incumplimiento de esta 
obligación, independientemente de cualquier otra responsabilidad civil o penal. 

Cuando una avería afecte, por sus características, a tres o más puntos de luz consecutivos, 
y se precise de un tiempo de reparación que superase las 48 horas, la ESE estará obligada a realizar 
a su cargo una instalación provisional, con tendido de cables, sustitución de componentes, etc., que 
permita al menos una restitución cuantitativa y cualitativa del 50% de la iluminación normal. 
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8.3 Aseguramiento de la instalación.  
 

Dentro del concepto de garantía Total, la ESE asume todos los riesgos por daños y pérdidas 
totales o parciales de los elementos y/o equipos que conforman la INSTALACION, incluso por robo, 
por incendio, cualquiera que sea la causa a que responda, al tener encomendado el mantenimiento y 
conservación de esta. 

Con tal motivo la ESE se obliga a concertar, previo conocimiento y aprobación del 
AJUNTAMENT, y por cuantía suficiente en las sumas aseguradas, la póliza o pólizas de seguros que 
cubran de manera suficiente al menos: 

Daños a terceros y responsabilidad civil por la explotación. 

Incendio, explosión, rayo y adicionales incluidos los riesgos extensivos de daños por huelgas 
y acciones tumultuosas con inclusión de la prima del consorcio de compensación de seguros para 
riesgos catastróficos. 

La ESE se obliga a remitir al AJUNTAMENT previamente a la fecha de su formalización, copia 
acreditativa de dichas Pólizas y de todas sus renovaciones, no quedando obligado este último con la 
Aseguradora al pago de las primas que serán de única cuenta y cargo de la ESE. 

El periodo durante el cual deberán mantenerse en vigor tales pólizas coincidirá con la duración 
del presente contrato, estando sujeto a las mismas prórrogas que el mismo pudiere sufrir. 

La ESE informará por escrito al AJUNTAMENT, en caso de siniestro y con independencia de 
su gravedad, dentro del mismo plazo en que venga obligado a comunicar su acaecimiento a la entidad 
aseguradora, precisando su naturaleza, la fecha, el lugar y las circunstancias del mismo, así como la 
índole y valoración provisional de los daños producidos. 

En caso de siniestro, el importe de la indemnización recibida de la Compañía Aseguradora 
será destinado por el AJUNTAMENT a la reconstrucción o reparación de LA INSTALACIÓN, 
transfiriendo los importes recibidos, directamente a la ESE a estos solos efectos. 

La ESE completará por su cuenta y cargo la sustitución de los elementos y/o equipos 
siniestrados, los trabajos necesarios y los importes que no estén incluidos en la indemnización del 
seguro o que correspondan a franquicias, y que sean necesarios para la total reposición y nueva 
puesta en operación de LA INSTALACION en caso de siniestro. 

Podrá abonar el AJUNTAMENT las mejoras que puedan ocasionarse con motivo de las 
sustituciones de elementos deteriorados por estas causas (cambio a material normalizado si no lo 
fuera el que se sustituye, cambio de luminarias abiertas a cerradas, etc.) y las modificaciones que se 
realicen para evitar o minimizar las causas de robos o vandalismo (cambios a luminarias a más altura, 
protecciones diversas adicionales, desplazamientos a lugares más idóneos, etc.), todo ello a iniciativa 
del propio AJUNTAMENT. 

 

 

 
 

La ESE ejecutará, a su cargo, las inversiones de ahorro propuestas en la Memoria Técnica 
presentada en su oferta para la mejora y renovación de las instalaciones del alumbrado público 
exterior. Dicha actuación tendrá que ser efectiva, como máximo, dentro del plazo ofertado por el 
licitador, contados a partir de la fecha efectiva de inicio del mismo. 

Se dará un mes como máximo desde la notificación de la adjudicación, para que el licitador, 
realice el replanteo de la obra y presente el plan de trabajo definitivo para ser aprobado por parte de 
la empresa directora y el técnico responsable municipal. 

No obstante, el adjudicatario esperará a la aprobación definitiva del plan de trabajo por parte 
de la empresa directora y el técnico responsable municipal, de las obras para el inicio efectivo del 
contrato a partir de la firma del mismo, con el objeto de puntualizar una clara actuación acorde a la 
dirección y garantizar las tareas necesarias, planificación de los trabajos a realizar y programación de 
las tareas de mantenimiento. En este caso, la fecha efectiva del comienzo de la prestación del servicio 
deberá figurar en el documento contractual entre el AJUNTAMENT y la empresa adjudicataria, 
redactándose un documento de inicio de los trabajos (Acta de inicio del trabajo). 

 
La ESE gestionará la ejecución, puesta en marcha, pruebas y legalización de la nueva 

INSTALACIÓN de acuerdo con el calendario incluido en la oferta. 

La ESE inspeccionará y supervisará por su cuenta las fases de suministro, montaje y puesta 
en marcha de la nueva INSTALACIÓN y de sus pruebas de funcionamiento, asumiendo las 
responsabilidades que se pudieran derivar por cualesquiera daños y/o perjuicios, ya sean directos o 

9.  INVERSIONES EN LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO URBANO. - 
PRESTACIÓN P4 
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indirectos que pudieran causarse en el proceso de renovación de la INSTALACIÓN por ella misma o 
sus proveedores. 

El calendario de ejecución, puesta en marcha y pruebas podrá ser modificado de mutuo 
acuerdo entre la ESE y el AJUNTAMENT, en el caso de que concurrieran causas de fuerza mayor o 
surgieran imprevistos que impidieran el cumplimiento de los plazos inicialmente estipulados, no se 
admitirán como causas de fuerza mayor el incumplimiento por terceros a la empresa, tales como falta 
de suministro de materiales, etc. 

La aceptación de la nueva INSTALACION por parte del AJUNTAMENT tendrá lugar una vez 
se hubiere verificado su correcto y adecuado funcionamiento, mediante la realización de las pruebas 
adecuadas para cada equipo y para el conjunto de LA INSTALACION. Dichas pruebas serán 
realizadas bajo la responsabilidad de la ESE y de sus Proveedores en presencia del Responsable 
Municipal del Contrato del AJUNTAMENT y la empresa encargada de la dirección de obra contratada 
por el AJUNTAMENT. Las mismas verificarán el cumplimiento de preceptos recogidos en el 
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, así como en el Plan 
Director y anexos del presente pliego técnico. 

No tendrá lugar la aceptación de la nueva INSTALACION cuando, durante la realización de 
las pruebas de funcionamiento, se pusiera notoriamente de manifiesto cualquier tipo de deficiencias, 
defectos, fallos y/o anomalías derivadas de un incorrecto diseño, vicios o defectos de los elementos 
o equipos que conforman la nueva INSTALACION, montaje, puesta en marcha o mediciones 
luminotécnicas de la misma. 

Una vez resulten satisfactorias las verificaciones, pruebas y mediciones, el AJUNTAMENT 
suscribirá conjuntamente con la ESE y por duplicado, un Certificado de Aceptación de la nueva 
INSTALACION, por el que se entenderá a los efectos de este contrato como reconocimiento expreso 
del primero de haber recibido ésta a su entera satisfacción. 

Una vez suscrito el Certificado de Aceptación, la ESE asume las responsabilidades de 
gestión, mantenimiento y garantía de la nueva INSTALACION en las mismas condiciones 
contempladas en el Contrato para las Prestaciones P1, P2 y P3. 

En virtud de lo pactado en el presente contrato, a la finalización del mismo todos los elementos 
y componentes adquiridos por la ESE para la nueva INSTALACIÓN, serán propiedad del 
AJUNTAMENT. Consecuentemente, la ESE no podrá contraer préstamos, tomar créditos ni asumir 
obligaciones de ninguna especie por las que cualquier elemento, o LA INSTALACIÓN en su conjunto, 
pueda quedar afecto como garantía de cumplimiento de las mismas. 

 

 
 

La propuesta de actuación deberá cumplir lo dispuesto en el REEIAE y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. En este sentido los licitadores deberán realizar los estudios 
oportunos de cada una de las áreas del municipio para garantizar el citado cumplimiento. Dichos 
estudios no serán de obligada presentación, salvo los citados en el Anexo 6 Correspondiente a las 
áreas TIPO. 

Todos los estudios luminotécnicos deberán realizarse bajo la siguiente metodología: 

 En todos los casos, los cálculos deberán haber sido realizados bajo programa de 
cálculo lumínico como Dialux o similar. 

 Al ser la fuente luminosa utilizada de tipo LED, será en todos casos calculados en 
blanco Neutro (la temperatura de color no excederá de 4000+-300). El FM 
empleado será de 0,85 tal y como se indica en el documento de Requerimientos 
Técnicos exigibles para luminarias con Tecnología LED de Alumbrado Exterior 
IDAE-CEI. 

 Para unificar criterios y realizar los cálculos requeridos en luminancias, se tomará 
como pavimento el tipo R3007 en todos los cálculos. 

 Deberá emplearse dos únicas rejillas de cálculo que englobe el ancho total de cada 
vía según aparece en el inventario. La rejilla de cálculo deberá utilizar una malla de 
puntos estándar según norma CEN. 

o 1.- El ensayo individual que le corresponde a cada elemento de la vía 
(calzada, aceras, carril bici), para cumplir, según el reglamento, la 
clasificación que le corresponda (ME4b, ME5, S3, etc.) 

o 2.- Ensayo de toda la superficie iluminada (calzada+aceras+etc.)  para 
hallar la iluminancia media de todo y calcular la etiqueta energética (A o B). 

9.1 Procedimiento para los cálculos justificativos de la propuesta 
contenido en la Memoria Técnica de la P4 
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9.2 Niveles de iluminación  

 
Siguiendo las indicaciones de los niveles mínimos y máximos a cumplir según REEIAE y sus 

Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 y adaptados ambos a las necesidades del 
consistorio. Se establece según ANEXO 6 un listado de todas las áreas del municipio marcando en 
dicho listado los siguientes tres elementos de obligado cumplimiento: 

- Nombre del área. 

- Clasificación del área. 

- Clase de alumbrado. 

 
 
 

 
 

El horario de encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado urbano coincidirá con 
el ocaso y el orto oficial del municipio, publicados por el Ministerio de Fomento en su página web, 
pudiéndose admitir tras aprobación del equipo técnico municipal y la dirección de obra un desvío de 
más/menos 15 min 

 
Perfil de regulación de flujo del alumbrado urbano  

 

Al objeto de que los licitadores puedan proponer el nivel de consumo y ahorro futuro en su 
oferta y, al mismo tiempo, poder comparar de forma equilibrada las distintas ofertas, a continuación  
de definen las curvas de regulación tipo a adoptar para la elaboración de las mismas. 

Dichas curvas, serán incrementadas o disminuidas en función del horario y la época del año, 
actuando sobre la potencia de la luminaria. 

 
 

  Horario de invierno:  
 

TIPO TRAMO HORARIO Potencia 

A Desde el 
encendido 
hasta las 
23:00h 

1
2
0
% 

A Desde las 
23:00h hasta 

la 01:00h 

1
0
0
% 

A Desde la 
01:00h hasta 

las 06:00h 

6
0
% 

   

A Desde las 
06:00h hasta 
el apagado 

1
0
0
% 

 
 

 
 

TIPO TRAMO HORARIO Potencia 

Horario de verano: 

9.3 Programa de funcionamiento del alumbrado exterior. 
 
Horario de encendido y apagado del alumbrado exterior 
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A Desde el 
encendido 
hasta las 
00:00h 

1
2
0
% 

A Desde las 
00:00h hasta 

la 02:00h 

1
0
0
% 

A Desde la 
02:00h hasta 

las 06:00h 

6
0
% 

A Desde las 
06:00h hasta 
el apagado 

1
0
0
% 

 
 

 

 

 

Todos los fines de semana del año, viernes noche y sábado noche, se aplicará el tramo 
horario y de flujo de HORARIO DE VERANO. 

 

9.4 Requisitos de las luminarias a instalar  
 

Se planteará la mejor alternativa considerando la situación y el diseño actual de las luminarias 
instaladas, el potencial de ahorro energético y el resultado fotométrico, debiendo ser éste siempre 
acorde al REEIAE. 

Los diferentes tipos de luminarias a utilizar responderán a los siguientes criterios básicos: 

 Seguridad del usuario. 

 Prestaciones fotométricas para lograr la solución adecuada más económica 
posible, de primera instalación y de explotación. 

 Aptitud a la función, siendo capaces de garantizar durante la vida de la luminaria el 
menor deterioro de sus características iniciales y los menores gastos de 
mantenimiento. 

 Los equipos de iluminación instalados (luminarias, retrofits, etc.) deberán cumplir 
con requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de 
alumbrado exterior publicados por el IDAE-CEI en su versión más reciente. Como 
base de la justificación de estos requisitos, cada participante deberá incluir la 
documentación que se indica en los ANEXOS 2 y 3 del presente pliego. 

 Todo el alumbrado, será sustituido por tecnología LED, sin ningún tipo de excepción. 
 
 
 
Adicionalmente a los requisitos expuestos anteriormente, las luminarias propuestas deberán 

de cumplir con los siguientes requisitos mínimos de calidad de forma que se garantice un correcto 
funcionamiento de las luminarias propuestas, debiendo de cumplimentar cada licitador dichas tablas 
con las luminarias propuestas para su valoración en la memoria descriptiva de la P4. 

 
 

Fines de semana: 
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Pliego de Prescripciones Técnicas 

Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Cabra del Camp 

26 

 
 
El no cumplimiento de cualquiera de estos puntos supondrá la no valoración de la memoria 

técnica 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas 

Concesión del Servicio Público de Alumbrado Exterior AJUNTAMENT de Cabra del Camp 

27 

 

 
 

10.1 Robo de electricidad, obras ajenas y otras causas  
 

La ESE deberá desconectar de inmediato las instalaciones ajenas a la red de la 
INSTALACIÓN que pudieran estar conectadas a la misma de forma fraudulenta, previa comunicación 
al AJUNTAMENT. 

La ESE está obligada a detectar y comprobar la realización de cualquier trabajo ajeno a la 
Red de Alumbrado Público Exterior y a la Red Semafórica, realizado por otras empresas y que  
puedan afectar a la misma, poniendo diariamente en conocimiento del AJUNTAMENT las incidencias 
que por estos motivos se produzcan. 

En ningún caso el AJUNTAMENT será responsable de los daños que se puedan ocasionar 
por estos trabajos, debiendo la ESE hacer frente a la reparación y costo de los citados daños, 
pudiendo hacer uso en cualquier momento de las reclamaciones a terceros que hubiera lugar. 

La ESE revisará a su cargo las nuevas instalaciones de alumbrado realizadas por terceros 
antes de su recepción por el AJUNTAMENT, a quien informará de la calidad de la ejecución de las 
mismas o de las deficiencias apreciadas. 

Durante el plazo de garantía de estas nuevas instalaciones, la ESE dará parte de las 
incidencias sobre dichas instalaciones de forma expresa y singularizada. 

 

10.2 Reposición de material  expoliado  
 

La ESE repondrá dentro del alcance del contrato las líneas y materiales de la INSTALACION 
expoliados. 

 

10.3 Instalaciones futuras  
 

Durante la vigencia de este Contrato, la ESE  NO se hará cargo de todas las instalaciones de 
alumbrado público exterior que el AJUNTAMENT realice o reciba de terceros.. 

Todos los materiales que se utilicen, tanto en las instalaciones definitivas como en las 
provisionales, deberán estar de acuerdo con las condiciones técnicas generales que se establezcan, 
algunas de ellas citadas en los Anexos, y a la normativa vigentes en cada momento, teniendo prioridad 
ésta última en caso de discrepancia con condiciones establecidas, respetando cuanto se indica sobre 
niveles y uniformidad de las iluminaciones. 

En la reforma de las instalaciones podrán utilizarse nuevos materiales si la evolución 
tecnológica así lo aconseja, previa comprobación y autorización del AJUNTAMENT. 

La ESE revisará a su cargo las nuevas instalaciones de alumbrado realizadas por terceros 
antes de su recepción por el AJUNTAMENT, a quien informará de la bondad de la ejecución de las 
mismas o de las deficiencias apreciadas. Si la instalación no cumple lo dispuesto en el Pliego de 
Condiciones Técnicas generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de obras 
municipales, la ESE deberá hacerlo constar con vistas a la realización de las obras para su adecuación 
por parte de los responsables. 

 

Durante el plazo de garantía de estas nuevas instalaciones, la ESE dará parte de las 
incidencias sobre dichas instalaciones de forma expresa y singularizada. 

Operaciones casuales 

La ESE estará a disposición del AJUNTAMENT para cuantas reuniones sean necesarias para 
colaborar en obras y proyectos del AJUNTAMENT que puedan afectar a la Red de Alumbrado Público 
Exterior. 

Igualmente colaborará en las conexiones, desconexiones, aportación de material y mano de 
obra y adaptaciones del Alumbrado Público Exterior y la Red que pudiera requerir el AJUNTAMENT 
a consecuencia de obras municipales que pudieran afectarle. Todas estas tareas y materiales serán 
a cuenta de la ESE. 

 
 

11. ALUMBRADO FESTIVO Y NAVIDEÑO.  
 

Las características del alumbrado navideño serán las que oferte el adjudicatario en su 
propuesta, no disponiendo el AJUNTAMENT de instalaciones de esta naturaleza. Para la ejecución 
del contrato el adjudicatario podrá adquirir o alquilar los elementos del alumbrado navideño que 

10. OTRAS ACTUACIONES 
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precise, manteniendo éstos de su titularidad. Mientras esté instalado el alumbrado navideño el 
adjudicatario será responsable de su mantenimiento y gestión. 

A continuación, se señalan las fechas de esta prestación y los ámbitos obligatorios en donde 
se instalarán los motivos de alumbrado navideño que se oferten, pudiendo el adjudicatario en su oferta 
plantear otros que los complementen 

La fecha máxima de finalización de instalación y primer encendido será la noche del 
anteúltimo viernes previo al día de Navidad (25 de diciembre). Fecha máxima de desinstalación:  
Podrá iniciar la desinstalación el día 7 de enero, debiendo estar en cualquier caso todos los elementos 
retirados antes de 25 días después de esa fecha. 

Ámbitos obligatorios donde se instalarán arcos: 

30 arcos de unos 5 metros de longitud distribuidos en las zonas indicadas por el  
AJUNTAMENT año tras año 

Los elementos de alumbrado navideño que se oferten deberán atender a la mayor calidad e 
innovación, eficiencia energética y ahorro en el consumo, sin perjuicio de la efectividad y capacidad 
para significar el periodo festivo. La energía necesaria para el funcionamiento de la iluminación 
navideña se encuentra incluida en la prestación P1 (Gestión Energética), por lo que no será objeto de 
reclamación por parte de la ESE. 

 

  ALUMBRADO FESTIVO:  

Las características del alumbrado Festivo serán las que oferte el adjudicatario en su 
propuesta, no disponiendo el AJUNTAMENT de instalaciones de esta naturaleza. Para la ejecución 
del contrato el adjudicatario podrá adquirir o alquilar los elementos que precise, manteniendo éstos 
de su titularidad. 

El AJUNTAMENT podrá variar las fechas de prestación, sin aumentar en conjunto los días de 
disponibilidad de los equipos: 

30 arcos de unos 5 metros de longitud distribuidos en las zonas indicadas por el 
AJUNTAMENT año tras año. 

 

 
 

 
 

En los párrafos siguientes se indican las actuaciones mínimas y los requerimientos técnicos 
que deben satisfacerse por el adjudicatario con cargo a la prestación P6 (sin coste para el 
AJUNTAMENT): 

 
 

  11.1 Centros de mando y control  

 

Las actuaciones sobre los cuadros de mando, así como las inversiones asociadas, deberán 
ser analizadas y propuestas por los licitadores, y no tendrán repercusión económica para el 
AJUTAMENT. 

Cualquier actuación sobre los cuadros de mando y control deberá satisfacer los siguientes 
requisitos: 

 El módulo de mando y protección contendrá el interruptor general IGA, contactor(es) de 
potencia según la intensidad nominal en categoría AC3, protecciones de las líneas de 
salida con interruptores magnetotérmicos y diferenciales rearmables de 300mA de 
reconexión automática y, preferiblemente, display con teclado, protecciones de circuito de 
maniobra, alumbrado interior con lámpara protegida y toma de corriente auxiliar. 

 Contarán con protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones combinada 
clase  I+II (tipo 2 / Clase II, 4 polos (4P), 40 kA (8/20), 230 V). 

 El cableado de potencia del centro de mando será de sección mínima de 6mm². 

 En caso necesario, la envolvente del centro de mando será sustituida completamente por 
unidades que cumplan la Directiva Comunitaria de Baja Tensión 2006/95/CE, contando 
con el correspondiente marcado CE. 

 El conjunto del centro de mando y control cumplirá todas las prescripciones del 

12.  INVERSIONES EN AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES:  
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Reglamento para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002), quedando acta por escrito 
firmada por el adjudicatario de tal circunstancia (certificado eléctrico, por ejemplo). 

 

 

 
 

  11.2 Otras intervenciones  

 
 

Además de las actuaciones en cuadros de mando, existen otra serie de inversiones 
necesarias que se enumeran continuación: 

 
 
 

 Un punto de recarga para vehículos eléctricos.  

 Propuestas en energías renovables para los edificios públicos 

 Display en el Ayto. Indicando el ahorro en KW y CO2 

 …. 
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  ANEXOS DEL PLIEGO DE PRESCRPCIONES TÉCNICAS  
 
 

ANEXO 1 

 
Informe de caracterización del alumbrado público 
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            Presupuesto. 
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Datos generales de la empresa suministradora / 
distribuidora / 

1 Nombre de la empresa  

2 Actividad social de la 
empresa 

 

3 Código Identificación Fiscal  

4 Dirección postal  

5 Dirección correo electrónico  

6 Página/s web  

7 Nº Teléfono y Fax  

8 Persona de contacto  

 

 

 
 

Datos generales de la empresa fabricante de 
la luminaria led 

1 Nombre de la empresa  

2 Actividad social de la empresa  

3 Código Identificación Fiscal  

4 Dirección postal  

5 Dirección correo electrónico  

6 Página/s web  

7 Nº Teléfono y Fax  

8 Persona de contacto  

9 CertificadoISO9000  

1 CertificadoISO14001/EMAS  

1 Catálogo Publicado de Producto  

 
 

ANEXO  2 

TABLAS DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GENERAL 

DE LAS EMPRESAS 
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Cada licitador deberá aportar, para cada modelo de luminaria o equipo auxiliar (driver), la 
siguiente documentación: 

 Marcado CE: Declaración de conformidad, tanto de la luminaria como de sus 
componentes. 

 Certificado del cumplimiento de las normas. Salvo indicación expresa, no se solicitan 
informes completos de los ensayos realizados para la comprobación del cumplimiento 
de cada una de las normas o características que se indican a continuación. Sin 
embargo, si es necesario adjuntar en cada caso el certificado emitido por el laboratorio 
ENAC o entidad internacional equivalente, en el que se defina la norma objeto de 
ensayo y, la marca y modelo de luminaria o driver: 

 Certificado laboratorio UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las 
características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación 
y similares. 

 Certificado laboratorio UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales  y  
ensayos. 

 Certificado laboratorio UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. 
Luminarias de alumbrado público. 

 Certificado laboratorio UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. 
Proyectores. 

 Certificado laboratorio UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). 
Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con 
corriente de entrada 16A por fase) 

 Certificado laboratorio UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). 
Parte 3: Límites. Sección 3: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de 
tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con 
corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexión condicional. 

 Certificado laboratorio UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 
2-13: Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados  
con corriente continua o corriente alterna para módulos LED. 

 Certificado laboratorio UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. 
Requisitos de inmunidad CEM. 

 Certificado laboratorio UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. 
Requisitos de seguridad. 

 Certificado laboratorio UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos 
alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos  
de funcionamiento. 

 Certificado laboratorio UNE-EN 62471:2009 de Seguridad Fotobiológica de lámparas  
y aparatos que utilizan lámparas. 

 Certificado laboratorio o parte del informe del ensayo donde se especifique el grado  
de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y general, según norma UNE-EN 
60598. La documentación presentada deberá tener la trazabilidad suficiente para 
identificar el informe de ensayo, la propia luminaria y el grado IP. 

 Mismo certificado laboratorio o parte del informe del ensayo donde se especifique el 
grado de hermeticidad del driver. 

 

ANEXO 3 

CERTIFICADOS LABORATORIO ENSAYOS Y OTRA DOCUMENTACIÓN 

(sólo para luminarias de uso vial, funcionales, decorativas, villas, fernandinas, proyectores y retrofit) 
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 Ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama polar 
e isolux y curva coeficiente de utilización. Flujo luminoso total emitido por la luminaria 
y flujo luminoso al hemisferio superior en posición de trabajo máximo permitido 
FHSINST(ULOR en inglés). 

 Ensayo o certificado de las características emisión luminosa en función dela 
temperatura exterior (rango mínimo -10ºC a 35ºC) 

 Ensayo de medidas eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia nominal 
leds y potencia total consumida por luminaria con todos sus componentes y factor de 
potencia. 

 Ensayo de temperatura máxima asignada (tc) de los componentes Medida del Índice 
de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70) 

 Ensayo de medida de Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rango de 
temperatura admitido: desde 2700 a 4700K (+300). La utilización de temperatura de 
color inferior o superior, habrá de justificarse adecuadamente. 

 Ensayo de vida útil en horas: se deberá indicar al menos el número de horas para 
L80B10, pudiendo especificarse también otros valores. Esta información deberá 
aparecer en el catálogo del fabricante o, estar refrendada por él mediante ensayo 
propio o en laboratorio externo. 

Nota: Todos los "certificados de laboratorio" solicitados deberán haber sido emitidos por 
laboratorio acreditado por ENAC, o entidad internacional equivalente. Los informes completos de los 
ensayos podrán ser solicitados posteriormente para su verificación. 

La presente documentación irá como documento anexo y perfectamente referenciado en un 
anexo totalmente independiente y solo con la información siguiente llamado PATRÓN DE PROYECTO: 

* Listado de luminarias y modelos presentadas en su oferta. 

* Ficha de cada una de las luminarias ¨ simple¨ 

* Certificado del cumplimiento de las normas, según se describe anteriormente (por 
cada modelo). 

* Se informa que el presente anexo, podrá ser analizado por terceros, como apoyo al 
equipo evaluador del proyecto. 

*Dicho anexo, PATRÓN DE PROYECTO /CATÁLOGO DE LUMINARIAS, será el 

patrón del proyecto. 

* En ningún caso se admitirán propuestas de dos modelos distintos para 
luminarias similares en una misma calle/área. 

* Solo se admitirán modelos de luminarias descritos en dicho catalogo y que cumplan 
los certificados de cumplimiento. 
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Elementos de posible reposición  

Dimensiones y Descripciones Físicas (mm)  

Fotografías/Catálogo  

Potencias (Consumo nominal y total del sistema, 

Factor de Potencia) 

 

Flujo Lumínico total emitido (lm)  

Flujo Lumínico emitido al hemisferio superior (lm)  

Eficacia de la luminaria (lm/W,

 lúmenes emitidos/potencia total 

consumida, mínimo 80 lm/W) 

 

Vida útil en horas: se deberá indicar al menos el 

número de horas para L80 B10. Pudiendo 

especificarse también otros valores. 

 

Rango de Temperatura ambiente de funcionamiento sin 

alteraciones de los parámetros fundamentales. 

 

Grado de Hermeticidad. 

recomendado IP65) 

(Gra
do 

I
P 

d
e 

Protección,  

Características emisión luminosa en función de la 

temperatura exterior (rango mínimo-10ºC a 35ºC) 

 

Marcado CE  
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Marca, modelo y datos del fabricante  

Tensiones y corrientes de salida asignadas (V,A)  

Temperaturas máximas asignada tc (ºC)  

Consumo total del driver y factor de potencia  

Grado de hermeticidad  

Vida útil (horas)  

DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS DISPOSITIVOS DE 

ALIMENTACIÓN Y CONTROL (DRIVER) NECESARIOS PARA EL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA LUMINARIA 

DATOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA 
LUMINARIA 

Marca y Modelo  

Materiales de fabricación  

Forma de Instalación  
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Sistema de comunicación de Tele gestión punto punto. 

Sistema Operativo y funcionando al realizar la entrega de 

la obra 

 

Marcado CE  

*Esta ficha irá en el catálogo de luminaria antes de cada dosier de luminaria. 
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CARACTERÍSTICAS 

 
 

Obligatoria 

 
A rellenar por 
el licitador 

Los cuadros serán integrales. Se 

compondrán de 2 o 3 módulos integrados en la 

misma envolvente (Acometida y medida, mando y 

protección para 2 módulos y con regulación para 3 

módulos). 

 
 

Sí 

 

 
 

Tensión de trabajo de 400/230V F+N, 

potencia de hasta 43 kW y 64 kW 400V 63 A. 

 
 

Sí 

 

 
 

Grado de protección del conjunto IP55, IK10 

 
 

Sí 

 

 
 

Los módulos interiores de acometida, mando y 

protección estarán formados por cajas de doble 

aislamiento Clase II. 

 
 

Si 

 

 
 

Temperatura de trabajo: De -20ºC hasta 45ºC. 

 
 

Sí 

 

 
 

Envolvente exterior poliéster y tejadillo para protección 

de lluvia, con tratamiento de imprimación Wash-primer 

RFGS-766 y secativo RFCS-751 y pintura exterior 

normalizada sintética 

 
 
 

Sí 

 

El zócalo y bancada serán de acero inoxidable 

AISI304 pulido o material equivalente 

 
 

Si 

 

ANEXO 4 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A CUMPLIR PARA LOS 

CENTROS DE MANDO Y CONTROL 
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El módulo de acometida y medida contendrá la 

acometida eléctrica según las normas particulares de 

la Compañía Eléctrica, la caja general de protección y 

los contadores electrónicos para tarifa integrada. 

 
 

Sí 

 

 

El módulo de mando y protección contendrá el 

interruptor general IGA, contactor (es) de potencia 

según la intensidad nominal en categoría AC3, 

protecciones de las líneas de salida con interruptores 

magnetotérmicos y diferenciales rearmables de 300 

mA de reconexión automática y display con teclado (de 

4 a 

6 salidas), protecciones de circuito de maniobra, 

alumbrado interior con lámpara protegida Clase I II y 

toma de corriente auxiliar. 

 
 
 
 
 
 

 
Sí 

 

Protección contra descargas atmosféricas y 

sobretensiones combinada clase I+II 

Sí  

El cableado de potencia del centro de 

mando será de sección mínima de 6mm². 

Sí  

Los bornes de conexión para las líneas de 

salida de los circuitos de alumbrado exterior serán 

de sección mínima 

35mm² con prensaestopas PG29 para 

protección de cada línea. 

Sí  

Los cuadros satisfacen la Directiva 

Comunitaria de Baja Tensión 93/98/CEE, Directiva 

Comunitaria de Compatibilidad Electromagnética 

89/336/CEE. 

Sí  

Los cuadros satisfacen la Norma para 

conjuntos de a paramenta en baja tensión UNE-

EN60439-1, Norma de grado de protección para 

envolventes UNE- EN60529(IP) y Norma de grado 

de protección para envolventes UNE-EN50102(IK). 

Sí  
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Los cuadros tienen que cumplir el 

Reglamento para Baja Tensión Real Decreto 

842/2002 y todos tendrán a cargo del contratista que 

realizar una Inspecciones reglamentaria sin importar 

su potencia, deberán ser realizadas por un 

Organismo de Control  Autorizado (OCA). 

Sí  

La producción de los cuadros estará 

asegurada según la Norma UNE-EN-ISO 9001 

Sí  

 

 
 

 
 

 
 

El sistema de control remoto de alumbrado se entregará como servicio de software.  El sistema 
será accesible simplemente con iniciar sesión en un explorador web estándar y será posible definir una 
jerarquía con distintos niveles de acceso a la plataforma. 

El sistema deberá estar diseñado para facilitar el uso y simplificar las operaciones. Deberá 
proporcionar un mapa intuitivo, que permite visualizar los puntos de luz en el mapa. El sistema deberá 
mostrar las regiones y los nombres de las calles tal como se definen en la ciudad. El operador de 
iluminación podrá crear sus propios grupos con regiones y sub-regiones junto con los nombres de las 
calles por región. Cada punto de luz podrá pertenecer a uno o varios grupos. El sistema estará diseñado 
de manera que el operador puede crear sus propios grupos y pueda asignar puntos de luz a cada uno 
de esos grupos. 

El sistema deberá proveer las siguientes funcionalidades para la operación de la instalación: 

Gestión remota mediante adaptación flexible de los niveles de luz con un simple clic o 
planificación eficiente mediante calendarios 

Control del estado real de la iluminación real con notificaciones automáticas de fallos  

Medición de energía real con un histórico completo que proporcione instrumentos de medida 

y verificación 

El sistema estará diseñado y optimizado para una perfecta comunicación y funcionamiento con 
las luminarias conectadas. La operación entre el sistema y la luminaria conectada se hará de forma 
remota, ya sea de forma directa por PLC, GPRS o a través de un gateway (Controlador de Segmento) 
de radio frecuencia. En el caso de la opción de radio frecuencia, el Controlador de Segmento deberá 
permitir la comunicación con ciertos miles de luminarias, y la comunicación entre luminarias que forman 
la red, debe ser posible hasta una distancia máxima de 300 metros. El sistema podrá controlar tanto las 
luminarias con comunicación directa como las controladas por radio frecuencia. 

El sistema deberá permitir la gestión de un número importante de puntos con un rápido 
rendimiento y deberá garantizar consistencia automatizada de los datos y la seguridad de los mismos. 
No será necesario que el operador del sistema realice copias de seguridad. 

 

El sistema deberá permitir el control manual y automatizado de cualquier luminaria conectada 
en la red. Los usuarios autorizados podrán acceder a la página web en cualquier momento y desde 
cualquier lugar y controlar y/o supervisar todos los puntos de luz de acuerdo a sus permisos de usuario. 

El sistema proporcionará la posibilidad de definir y asignar calendarios específicos de regulación 
para puntos de luz individuales o para grupos de puntos. Será posible almacenar en una biblioteca 
distintas curvas personalizadas de regulación y asignar dichas curvas a puntos de luz, grupos de puntos, 
calles y regiones de forma rápida y sencilla. El diseño de la interfaz será fácil de usar y permitirá 

ANEXO 5 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A CUMPLIR PARA EL CONTROL 

DE LOS CENTROS DE MANDO 
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seleccionar los diferentes calendarios mediante iconos de distintos colores. 

Todos los datos podrán ser exportados a Excel desde el explorador web, incluyendo inventarios, 
históricos, y el resto de datos proporcionados por las luminarias conectadas. 

Será posible extraer datos del sistema con el fin de reducir los costes de mantenimiento, el 
consumo de energía y mejorar los niveles de servicio. El sistema almacenará toda la información incluido 
el consumo de energía, horas de funcionamiento y fallos, y proporcionará herramientas para realizar 
informes de medición y verificación (M&V) y control de los niveles de servicio acordados en el contrato. 
La precisión de la medición de los consumos de energía a nivel de punto de luz será del 98%. 

Los informes sobre la situación en relación con el uso de la energía, niveles de regulación, 
reportes automáticos de fallos y otras funciones disponibles podrán ser consultados en tiempo real y de 
manera sencilla a través de un acceso a la web desde cualquier punto de conexión. Los fallos de 
cualquier luminaria conectada son reportados automáticamente al sistema. 

El sistema estará basado en mapas de interfaz gráfica optimizados que permitan visualizar todos 
los activos en tiempo real en la pantalla usando un navegador web estándar. 

El sistema permitirá que convivan en la misma interfaz de usuario tanto puntos de luz 
conectados como no conectados (puntos que podrán introducirse en la aplicación como activos fijos) ya 
que ambos grupos estarán representados en el mismo mapa. 

La actualización del software de la luminaria conectada podrá hacerse a distancia la  necesidad 
de intervención física. 

 

 

 

CARACTERÍSTICA 

 

Obligatoria 

 

A rellenar por 

el licitador 

Software basado en una aplicación web con 

acceso por usuario y contraseña. 

Sí  

Hardware, compuesto por todo lo 

necesario para medir, transmitir la información del 

centro de mando a los servidores sin cargo al 

AJUNTAMENT y con todos los servicios de 

comunicación, software licencias, etc., pagadas 

durante los años de contrato. 

Sí  

Hardware, compuesto por un conjunto de 

piezas adaptables a carril DIN, que incluya como 

mínimo, analizador, reloj, relés de encendido y 

modem GPRS. 

Sí  

La comunicación entre los centros de 

mando y el servidor central se deberá realizar a 

través de GPRS, red LAN(RJ-45) y otros. 

Sí  

Detección de vandalismo en la instalación 

eléctrica (robo de energía, interrupción

 de la alimentación) 

 
 

Sí 
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Control de consumos: medición de  los 

consumos energéticos y representación gráfica 

por hora, día, semana, mes y año 

 
 

Sí 

 

 
 

Exportación de los datos de consumo a 
Excel 

 
 

Sí 

 

La configuración de encendido/apagado 

de los centros de mando se puede configurar de 

forma remota para un centro de mando o todo el 

municipio de una vez, configurando cada equipo 

con las mismas coordenadas 

 
 

Sí 

 

Se muestran las alarmas y detección 

de fallos, y el sistema es capaz de generar 

informes con ellos. 

 
 

Sí 

 

El sistema detecta e informa de fallo 

general de tensión en el centro de mando 

 
 

Sí 

 

El sistema registra las horas de 

funcionamiento de la instalación 

 
 

Sí 

 

El sistema permite encender y apagar el 

alumbrado de forma remota 

 
 

Sí 

 

El sistema permite generar alarmas de 

puerta de centro de mando abierta 

 
 

Sí 

 

El sistema es inmune a los picos de 

tensión generados por la 

activación/desactivación de los contactores de 

maniobra, con protección adecuada 

 
 

Sí 

 

El sistema permite hacer lecturas en 

tiempo real de tensiones, corrientes, factor de 

potencia y consumos de cada fase 

independientemente. 

 
 

Sí 

 

El sistema permite comprobar el estado 

de la comunicación GPRS y/o OTROS, medir su 

calidad (fuerza de la señal y número de antenas 

que pueden  dar servicio), bien directamente o 

desde un Smartphone 

 
 

Sí 
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El sistema permite ir alojado en 

envolvente o armario con el grado de protección 

mínimo IP55 e IK10, exigido por el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y en 

concreto su ITC-BT-09. 

 
 
 

Sí 

 

El sistema permite la agrupación de 

incidencias por tipo de incidencia y permite el 

envío de avisos a  mantenedores en función de 

del tipo de incidencia. 

 
 

Sí 

 

El sistema permite su visualización 

informática en formato hardware tipo Tablet, 

así como Smartphone. 

Sí  

   

 
 
 

* En el caso de ofrecer sistemas de telegestión en cuadros y sistemas de 

mantenimiento informatizados, se valorará notablemente el uso de una sola plataforma para 

ambos servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En el presente Anexo, se detallan una serie de aplicaciones de alumbrado exterior que deberán 
ser justificadas mediante el cálculo fotométrico de cada uno de los casos expuestos a continuación. 

Se deberán presentar cálculos lumínicos justificativos de todas las secciones expuestas a 
continuación cumpliendo como mínimo con los valores lumínicos y uniformidades establecidos en este 
anexo, así como con la calificación energética establecida para cada caso y exigencia lumínica máxima 

En todos los casos los cálculos serán realizados bajo un programa de cálculo lumínico 

ANEXO 6 

PROYECTO LUMINOTÉCNICO 

CÁLCULOS LUMÍNICOS JUSTIFICATIVOS 
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acreditado (preferiblemente Dialux). Dichos cálculos se realizarán bajo un mismo Factor de 
Mantenimiento. Al ser la fuente luminosa utilizada de tipo LED, será en todos casos calculados en blanco 
Neutro (la temperatura de color no excederá de 4000+-300). El FM empleado será de 0,85 tal y como 
se indica en el documento de Requerimientos Técnicos exigibles para luminarias con Tecnología LED 
de Alumbrado Exterior IDAE-CEI. Además, para unificar criterios y realizar los cálculos requeridos en 
Luminancias, se tomará como pavimento el tipo R3007 en todos los cálculos. 

Se deberá de presentar una tabla resumen rellena por el licitador con los datos mínimos 
siguientes en cada uno de los dos grupos. 

Dichos estudios, estarán fuera del número total de hojas a presentar para los proyectos de la 
P4 Y P5, en un dosier independiente y totalmente identificado. 

 
 

Estudio  Estudio 1 Estudio 2 Estudio 3 Estudio 4 Estudio 5 

 w L
m 

C
L 

w L
m 

C
L 

w L
m 

C
L 

w L
m 

C
L 

w L
m 

C
L 

   A   A   A   A   A 

 Estudio 6 Estudio 7 Estudio 8 Estudio 9 Estudio 10 

 w L
m 

C
L 

w L
m 

C
L 

w L
m 

C
L 

w L
m 

C
L 

w L
m 

C
L 

   A   A   A   A   A 

 Estudio 11 Puntuación  

 w L
m 

C
L 

 

   A  

 
 

* CL, Clasificación * Lm, Lux medio 

* La puntuación máxima de cada escena será el resultado del mayor número de lux medio con la menor 
potencia W necesaria. 

 

 
  Áreas tipo.  

Se definen como áreas TIPO las secciones tipo que definen a continuación: 

Secciones tipo a cumplimentar mediante cálculos lumínicos justificativos: 

 
Sección nº 1. Sección de alumbrado vial Funcional carretera H=9 m con luminaria funcional  

 

 Carretera con 1 carril de 4m. 

 Altura de luminaria 9 m. 

 Disposición unilateral, con la luminaria al borde de la carretera y sin brazo.Inclinación de luminaria 
o brazo de 0º. 

 Interdistancia entre puntos de luz de 30 m. 
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Requisitos lumínicos: 

 

 Clase de alumbrado: ME3b 

 Calificación energética mínima: Clase A 

  

Sección nº 2. Sección de alumbrado vial Funcional carretera H=9 m con luminaria funcional  
 

 Carretera con 1 carril de 4m. 

 Altura de luminaria 9 m. 

 Disposición unilateral, con la luminaria al borde de la carretera y sin brazo. 

 Inclinación de luminaria o brazo de 0º. 

 Interdistancia entre puntos de luz de 30 m. 

 

 
 

Requisitos lumínicos: 

 

· Clase de alumbrado: ME5Sección nº 3. Sección de alumbrado vial Funcional 
carretera H=9 m con luminaria funcional  

 

 Carretera con 2 carriles de 3,5 m cada uno. 

 Altura de luminaria 9 m. 

 Disposición unilateral, con la luminaria al borde de la carretera y sin brazo. 

 Inclinación de luminaria o brazo de 0º. 
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 Interdistancia entre puntos de luz de 30 m. 

 

 
 

Requisitos lumínicos: 

 

 Clase de alumbrado: ME3b 

 Calificación energética mínima: Clase A 

 

 

 

 

Sección nº 4. Sección de alumbrado vial Funcional carretera H=9 m con luminaria funcional  
 

 Carretera con 2 carriles de 3,5 m cada uno. 

 Altura de luminaria 9 m. 

 Disposición unilateral, con la luminaria al borde de la carretera y sin brazo. 

 Inclinación de luminaria o brazo de 0º. 

 Interdistancia entre puntos de luz de 30 m. 

 

 
 

Requisitos lumínicos: 

 

 Clase de alumbrado: ME5 
 

Sección nº 5. Sección de alumbrado vial Funcional calle H=4 m con luminaria decorativa.  

 

 Calle con 1 carril de 3,5m, un aparcamiento de 2,2m y aceras de 1m 

 Altura de luminaria 4m. 

 Disposición bilateral tresbolillo, con la luminaria al borde de aparcamiento o calzada y sin 

brazo. 
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 Inclinación de luminaria o brazo de 0º. 

 Interdistancia entre puntos de luz o puestos de 20m. 

Requisitos lumínicos: 

 

 Clase de alumbrado calzada: S1 

 Clase de alumbrado aceras: S3 

 Calificación energética mínima: Clase A 

 

Sección nº 6. Sección de alumbrado vial Funcional calle H=4 m con luminaria decorativa.  

 

 Calle con 1 carril de 3,5m, un aparcamiento de 2,2m y aceras de 1m 

 Altura de luminaria 4m. 

 Disposición bilateral tresbolillo, con la luminaria al borde de aparcamiento o calzada y sin 

brazo. 

 Inclinación de luminaria o brazo de 0º. 

 Interdistancia entre puntos de luz o puestos de 20m. 

 

 
 

Requisitos lumínicos: 

 

 Clase de alumbrado calzada: S1 

 Clase de alumbrado aceras: S3 

 Calificación energética mínima: Clase A 

 

Sección nº 7. Sección de alumbrado vial Funcional calle H= 10m con luminaria funcional  

 Calle con 2 carriles de 3,5 m cada uno, 2 aparcamiento de 2,2m y aceras de 2m 

 Altura de luminaria 10m. 

 Disposición bilateral tresbolillo, con la luminaria al borde de aparcamiento sin brazo. 

 Inclinación de luminaria o brazo de 0º. 
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 Interdistancia entre puntos de luz opuestos de15m. 

 

Requisitos lumínicos: 

 

 Clase de alumbrado calzada: CE2 

 Clase de alumbrado aceras: S1 

 Calificación energética mínima: Clase A 

Sección nº 8. Sección de alumbrado vial ambiental camino H=4m con farol.  

 

 

 Camino peatonal de 3m de anchura. 

 Altura de luminaria 4m. 

 Disposición unilateral, con la luminaria al borde de camino. 

 Farol en posición vertical. 

 Interdistancia entre puntos de luz de 25m. 

 

 
 

Requisitos lumínicos: 

 

 Clase de alumbrado: S4 

 Calificación energética mínima: Clase A 
 

 

Sección nº 9.Sección de alumbrado vial Ambiental parque H=4m con luminaria decorativa.  



¶ Calificación energética mínima: Clase A 
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 Área peatonal de 20 metros de ancho por 60 de largo. 

 Columnas distribuidas uniformemente en 2 filas de 7 luminarias cada una. 

 Luminaria vertical (PostTop) con óptica simétrica. 

 La rejilla de cálculo deberá contener al menos: 

o 20ptos.Interdistanciados entre si 3m en el eje longitudinal(x) 

o 10ptos.Interdistanciados entre si 2m en el eje transversal(y) 

 

 
 

Requisitos lumínicos: 

 

 Clase de alumbrado: S2 

 Calificación energética mínima: Clase A 

  

Sección nº 10. Sección de alumbrado vial Ambiental parque H=6m con luminaria decorativa.  
 

 Área peatonal de 40 metros de ancho por 80 de largo. 

 Columnas distribuidas uniformemente en 3 filas de 7 luminarias cada una. 

 Luminaria horizontal. 

 La rejilla de cálculo deberá contener al menos: 

o 27ptos.Interdistanciados entre si 3m en el eje longitudinal(x) 

o 20ptos.Interdistanciados entre si 2m en el eje transversal(y) 

 
 

Requisitos lumínicos: 

 

 Clase de alumbrado: S2 

 Calificación energética mínima: Clase A 

Sección nº 11. Sección Carril bici H=4m con luminaria Funcional.

  

 



¶ Calificación energética mínima: Clase A 
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 Carril bici de 2,5m de anchura. 

 Altura de luminaria 4m. 

 Disposición unilateral, con la luminaria al borde del carril bici e inclinación de 0º. 

 Luminaria funcional en posición horizontal. 

 Interdistancia entre puntos de luz de 30m. 

 
Requisitos lumínicos: 

 

 Clase de alumbrado: S3 

 Calificación energética mínima: Clase A 

 

 

 

 

                         

 
 
                             

 
  Condiciones técnicas de las adaptaciones de luminarias existentes a tecnología LED 

 
                 Se deberá de presentar una ficha resumen con las características de cada adaptación, acompañada del folleto      
del sistema de adaptación.  (Inclusive el equipo auxiliar). 
 

 Si modelo no dispone de 2 sistemas ópticos distintos, se deberá de proponer de un modelo adicional con fotometrías 

diferentes. 

                                ANEXO 7.            

  Condiciones técnicas de las adaptaciones de luminarias existentes a tecnología LED 


