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INFORME TÈCNIC 

OBRA D’ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE DESBAST DE FANGS DE L’EDAR DE 
BLANES 

 
JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

L’EDAR de Blanes disposa, a l’edifici de pretractament, d’un tamís rotatiu per al 
tamisat dels fangs abans d’espessiment i digestió, el qual està en funcionament des de 
l’any 1998 (Figura 1). Es tracta d’un equip de la marca Passavant de dimensions 627 × 
2.000 mm i un pas de sòlids de 2 mm.  

 

 
Figura 1. Tamís rotatiu pel desbast de fangs a l’EDAR de Blanes  
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Un dels principals problemes de l’equip és que la malla filtrant s’obtura molt sovint de 
pèls i bastonets que arriben a l’EDAR, tot i les reixes de gruixuts que hi ha a l’EBAR 
Principal de Blanes, des de la qual s’impulsa tota l’aigua residual.   

Des de la seva instal·lació fa més de 20 anys, s’han produït diversos trencaments de la 
malla filtrant que han obligat a substituir-la. Per tal de minimitzar la problemàtica, fa 
uns anys es va instal·lar de manera provisional una xapa perforada de 5 mm de pas i 
diàmetre mínim d’una xapa estàndard de mercat, i es va muntar sobre els mateixos 
discos sense equilibrar-la. Tot i la provisionalitat de l’equip, s’ha observat una clara 
millora de funcionament, minimitzant els trencaments de la malla, la qual cosa motiva 
la substitució de l’equip obsolet per un nou sistema més adequat per a la realitat de la 
instal·lació amb un sistema de neteja eficient. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

Es proposa la instal·lació d’un nou tambor amb una nova malla filtrant de 5 mm de pas 
i una millora del sistema de neteja, seguint els passos següents: 

1. Replanteig i validació a l’EDAR de Blanes dels materials, subministres i obra a 
executar. Definició de la planificació temporal dels treballs i el procediment a 
seguir per tal de minimitzar l’afectació del correcte funcionament de la 
instal·lació. 

2. Desmuntatge de l’equip actual i preparació del xassís per a la instal·lació dels 
nous elements, amb l’ajuda d’un camió grua. 

3. Adquisició i muntatge d’un conjunt d’un tambor complet de mides 627×2000 
mm amb xapa perforada de 5 mm de pas i 3 mm de gruix, fabricat en acer 
inoxidable AISI 316L. S’inclouen ares i cargols. 

4. Adquisició i muntatge d’un eix motriu, suports de rodaments, rodaments i 
engreixadors “pherma” nous. S’inclouen els cargols.  

5. Adquisició i muntatge d’un conjunt  d’eix llibre, suports de rodaments, 
rodaments i engreixadors “pherma” nous. S’inclouen els cargols. 

6. Adquisició i muntatge de dos conjunts de sectors d’estanquitat. S’inclou la 
molla i els separadors. 

7. Adquisició i muntatge d’un sistema de neteja intern amb un total de 26 difusors 
(el doble que l’equip actual). 

8. Adquisició i muntatge d’un sistema de neteja extern igual que l’intern, però per 
a la part exterior, el qual evitarà l’acumulació dels sòlids en la rasqueta. 

S’inclouen totes les connexions elèctriques necessàries per a la correcta 
instal·lació, així com les proves d’ajust per a un correcte funcionament. 
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9. Redacció i entrega de l’informe final d’obra per part de l’adjudicatari. L’informe 
haurà de detallar el procediment realitzat i contenir un recull fotogràfic, així com 
la documentació de característiques i manuals, si fos el cas, dels materials i 
elements instal·lats, i una declaració responsable signada pel representant de 
l’adjudicatari, que justifiqui l’adequació de l’obra als requeriments de les 
prescripcions tècniques i al pressupost. 

10. Inspecció i recepció de l’obra per part dels serveis tècnics del CCB-ELA. 

 

OBSERVACIONS ADDICIONALS 

L’Agència Catalana de l’Aigua, segons escrit del 4 de juny de 2020 de la Cap del 
Departament de Tecnologia i Operació (Document 6870335), amb Registre d‘Entrada 
al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona E-2020-643 (AF20000281), ha comunicat 
l’atribució d’aquest import, en càrrec a l’exercici 2021. 

L’adjudicatari haurà d’elaborar una avaluació de riscos, signada per tècnic competent, 
incorporant les condicions que li indiqui l’empresa explotadora del servei i que 
presentarà al tècnic de prevenció de riscos laborals de la mateixa abans de l’inici dels 
treballs. En cas que sigui necessari un coordinador de seguretat i salut segon el RD 
1627/97, el Consorci d’Aigües ho encomanarà a un tècnic competent. Les despeses 
que es derivin dels motius exposats aniran al seu càrrec. 
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PRESSUPOST 

  Descripció Quantitat Preu Import 

ut Adquisició d’un conjunt de tambor complet, de 
mides 627×2000 mm amb xapa perforada de 5 mm 
de pas i 3 mm de gruix, fabricat en acer inoxidable 
AISI 316L. S’inclouen ares i cargols. 

1 5.804,56 € 5.804,56 € 

ut Adquisició d’un conjunt de l’eix motriu, suports de 
rodaments, rodaments i engreixadors pherma nous. 
S’inclouen els cargols.  

1 864,84 € 864,84 € 

ut Adquisició d’un conjunt de l’eix llibre, suports de 
rodaments, rodaments i engreixadors pherma nous. 
S’inclouen els cargols.  

1 813,59 € 813,59 € 

ut Adquisició d’un conjunt de sectors d’estanquitat 1+1. 
S’inclouen la molla i els separadors. 

1 820,00 € 820,00 € 

ut Adquisició d’un sistema de neteja intern amb un 
total de 26 difusors.  

1 1.481,13 € 1.481,13 € 

ut Adquisició d’un sistema de neteja extern igual que 
l’intern, però per a la part exterior.  

1 1.481,13 € 1.481,13 € 

PA Treballs de desmuntatge dels elements antics, 
instal·lació dels nous, proves i ajusts dels 
components. 

1 2.070,50 € 2.070,50 € 

PA Servei auxiliar de camió grua i elements auxiliars pel 
desmuntatge dels equips vells i muntatge dels 
diferents elements. 

1 540,89 € 540,89 € 

PA Aplicació de mesures de seguretat i salut en el 
treball i gestió de residus. 

1 392,30 € 392,30 € 

  TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE     14.268,94 € 

  I.V.A  (21 %)     2.996,48 € 

  TOTAL     17.265,42 € 

 

TERMINI 

El termini per a l’execució d’aquesta obra és de 3 mesos a partir de la data 
d’adjudicació de la mateixa. 

Les actuacions s’hauran de dur a terme en el moment i forma indicats per part dels 
serveis tècnics del Consorci d’Aigües i/o de l’empresa explotadora, per tal de no 
generar afeccions al servei. 
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