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AJUNTAMENT DE PREMIA DE DALT

AJUNTAMENT
Premia de Dalt

Placa de la Fabrica, 1

08338 Premia de Dalt - El Maresme
T.936 931515 - F. 936 931599
www.premiadedalt.cat
ajuntament@premiadedalt.cat

PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIO DEMANIAL PER LA
INSTAL-LACIO, MANTENIMENT | EXPLOTACIO D'ESTACIONS DE RECARREGA DE VEHICLES
ELECTRICS AL MUNICIPI DE PREMIA DE DALT

l. DISPOSICIONS GENERALS
Clausula 1. Objecte de la concessio

Constitueix I'objecte del present Plec fixar les clausules d’acord amb les que s’atorgara, una
concessié demanial per a la instal-lacié, manteniment i explotacié de com a minim dues estacions
de recarrega semi rapida AC de 22kW per a_dos_vehicles al municipi de PREMIA DE DALT i
I'espai d’aparcament associat, de conformitat amb aquests Plecs de clausules tecniques i
els Plecs de clausules administratives.

La infraestructura haura de complir com a minim les especificacions técniques que consten a la
clausula 4 dels presents Plecs.

Clausula 2. Localitzacions per a la instal-lacié de les estacions de recarrega.

I. S'identifiquen tres localitzacions per a la possible implantacié d’una estacié de recarrega de
vehicles eléctrics a cada una d’aquestes localitzacions que consten en el planol que s’Tacompanya.

a) Espaidestinat a aparcament de titularitat municipal a la Via Primilia de Premia de Dalt (2
places de 4,5m x 2,0m, es a dir 18 m2).

b) Espaidestinat a aparcament de titularitat municipal a la Riera de Sant Pere de Premia de
Dalt (2 places de 4,5m x 2,0m, es a dir 18 m2).

c) Espaidestinat a aparcament de titularitat municipal a la Plaga de la Vila de Premia de
Dalt (2 places de 4,5m x 2,0m, es a dir 18 m2)

2. Com a minim cal que la proposta presentada prevegi instal-lar dues estacions de recarrega semi
rapida per a dos vehicles simultanis carregant a 22kW (11 kW + 11 kW).

3. Es valorara d’acord amb els plecs de clausules administratives que la proposta presentada
prevegi la instal-lacié d’estacions de recarrega com a minim en dues - a) i b) - de les tres
localitzacions esmentades.

4. L’ocupacio maxima de places d’aparcament de cotxe destinades a les estacions de recarrega
sera de 2 per localitzacié (2 places de 4,5m x 2,0 m, es a dir 18 m2) .
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5. La definicié de les localitzacions i de les places d’aparcament vinculades al servei venen
reflectides en el planol adjunt.

Clausula 3. Dotacié minima d’estacions de recarrega

La proposta presentada haura de preveure la instal-laci6 de com a minim dues estacions de

recarrega semi rapida mode 3, definit a la clausula 4.1, per a dos vehicles simultanis, amb una
poténcia total de 22 kW.

Clausula 4. Caracteristiques técniques minimes dels equips de recarrega

La instal-lacio pel subministrament d’electricitat per a vehicles es realitzara d’acord a les ITC
corresponents del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid i normativa associada en vigoria
les normes particulars de les diferents companyies distribuidores d’energia electrica.

I. Les estacions de recarrega semi rapida compliran amb les determinacions técniques minimes
seguents:

Tipus d’estacié: recarrega semi rapida de mode 3 (22 kW AC) (IEC 61851-1) Condicions
ambientals: Temperatura: - 102..+ 45 2C

Ubicacio: Exterior

Normativa: REBT 2002 (RD 842/2002) ITC-BT-52

Normes europees amb marcat CE Normes especifiques de Catalunya

Normes particulars de companyia distribuidora Freqiéncia: 50 Hz

FP generat: > 0.96

Carrega: Tipus: MENNEKES AC

Capacitat de carrega simultania: 2 vehicles a 11kW, 1 vehicle a 22kW Carrega: Mode: 3 IEC
61851-1 MENNEKES

Connector: Tipus 2 (IEC6296) Poténcia: 22 kW

Intensitat maxima: 32A AC Tensié: 400V AC

Longitud manega: sense manega

Proteccions eléctriques: Proteccions Curticircuits i sobrecarregues Proteccions diferencial: Sl -
Autorearmables

Control d’aillament

Limitacions TDH segons companyia distribuidora Especificacions mecaniques minimes: Evolvent:
Poliureta anti-vandalic IP: >=IP54

IK: >=1K10

Idiomes minims: Catala, Castella, Anglés i Francés
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2. Les estacions de recarrega rapida compliran amb les determinacions técniques minimes
seglents:
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Tipus d’estacid: recarrega rapida mode 3 i 4 Condicions ambientals: Temperatura: - 102 + 45 oC
Ubicacié: Exterior

Normativa: REBT 2002 (RD 842/2002) ITC-BT-52

Normes europees amb marcat CE Normes especifiques de Catalunya

Normes particulars de companyia distribuidora Freqiéncia: 50 Hz

FP generat: > 0.96 Carrega: mode 3i 4

Capacitat de carrega simultania: minim 2 simultanis Carrega MENNEKES: Mode: 3 IEC 61851-1
Carrega DC: Mode: 4 amb cables solidari a I'estacié de recarrega Connector AC: Tipus 2
(IEC6296)

Manegues DC: CHAdeMO (JEVS G105-1993) + CCS COMBO 2 (IEC 62196)

Poténcia: 44 kW en ACi 50 kW en DC

Tensié max.: 400V AC / 480V CCS COMBO 2 / 500V CHAdeMO

Proteccions electriques: Proteccions Curticircuits i sobrecarregues Proteccions diferencial: Sl -
Autorearmables

Control d’aillament

Limitacions TDH segons companyia distribuidora Especificacions mecaniques minimes: Evolvent:
Poliureta anti-vandalic IP: >=IP54

IK: >=IK10

Idiomes minims: Catala, Castella, Anglés i Francés

Clausula 5. Caracteristiques constructives
El terminal es podra instal-lar ancorat al terra. Hauran d’estar degudament homologats.

La instal-lacié eléectrica haura de complir les prescripcions del Reglament Electronic de Baixa
Tensié i amb les seglients condicions:

a).- S’haura d’obtenir la necessaria autoritzacié de la companyia eléctrica.

b).- Pel concessionari es realitzaran les corresponents inspeccions i verificacions periodiques
senyalades en el Reglament.
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c).- Si lamedicié de la presa de terra no es correspon amb la fixada en el Reglament citat, haura
de realitzar-se, pel concessionariial seu compte, les correccions pel seu compliment.

Materials i recobriment:
La pintura del recobriment sera amb tractament antigrafiti i aillant eléctric.

Sistemes de antirrobatori d’energia; Els equips de recarrega, disposaran dels segiients
sistemes per evitar el robatori d’energiai el risc eléctric:
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Sistema de bloquejos de connectors:

Mesura i registre recarrega:

Energia activa (kWh)

Tensi6 de sortida.

Intensitat desortida.

Poténcia activa.

Interval horari en el que es realitza la recarrega.

La estacio de recarrega haura de preveure contactadors per evitar que 'usuari pugui accedir
a una presa de corrent energitzada, evitant d’aquesta manera qualsevol risceléectric.

Clausula 6.- Renovacié dels equips durant la vigéncia del contracte.

Per evitar I'accés no autoritzat a la presa de corrent i/o robatori d’energia, els equips incorporaran
un sistema de bloqueig de connectors.

Haura de disposar d’indicador lluminds, d’una Pantalla on constara tota la informacié que
pugui precisar I'usuari i d’'una alarma.

Els terminals de recarrega hauran d’estat dotats d’'un sistema de mesura que permeti mesurar
i registrar cada carrega, amb els seglients parametres:

Les mesures dels parametres que intervenen en la facturacio del servei d’energia de recarrega a
I” usuari final es realitzaran mitjancant aparells de mesura degudament homologats i acreditats
de conformitat amb la legislacié metrologica en vigor.

Autonomia sense subministrament: Es disposara d’una bateria en I'estacié de recarrega que
permeti gestionar la part electronica de I'estacié davant d’una pérdua de subministrament
eléctric. En aquesta situacio, no cal garantir el servei de recarrega del vehicle.

En la renovacié d’equips s’admetra la substitucio d’equips de carrega semi rapida (definits a la
clausula 4.1) per equips de carrega rapida (definits a la clausula 4.2), pero no al inrevés.

Si durant la vigéncia del contracte hi ha I'oportunitat d’instal-lar equips d’una tecnologia més
moderna, es podra fer sota autoritzacié expressa de I’Ajuntament, i en tot cas haura de ser
prestacions superiors als equips oferts en la licitacio.
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Clausula 7.-OBLIGACIONS | COMPROMISOS.

L'empresa adjudicataria assumira les obligacions descrites a continuacid, a més de les que
legalment li corresponguin:

1) Sufragar els costos d'instal-lacié i manteniment de l'illa d'Energia, en els termes recollits en el
present Acord i els seus annexos, i prestar el servei de recarrega.

2) Assumir la realitzacié de |'avaluacié tecnica i economica de les ubicacions, desenvolupant totes
aquelles qliestions necessaries per a la posterior instal-lacié de la Illa d'Energia, integrant els
dispositius eléctrics que siguin necessaris per al servei de recarrega.

3) Costejar la inversié de la instal-lacid i explotacié / operacid.

4) L'execucio de la instal-lacid, que es dura a terme pel concessionari o per tercers subcontractats
per ella-, al lloc préviament habilitat.

5) Gestionar la provisié de comunicacions als punts de recarrega per telegestié.

6) Assumir la gestid de I'activitat comercial, de facturacié, manteniment, atencio a el client; tot aixo
en els termes que estableix la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector eléctric, aixi com de la
resta de normativa en vigor en relacié amb la matéria, i especialment:

a) Prestar el servei de recarrega als Usuaris, facturant per aixo als mateixos.

b) Realitzar I'activitat de manteniment de I'llla d'Energia per assegurar la disponibilitat de el servei
de recarrega.

c) Assumir la gestid dels Usuaris de la llla d'Energia.

d) Instal-lar al seu carrec les corresponents avisos, tant les Instruccions d'Us com les adverténcies
de seguretat minimes necessaries.

e) Assumir les reclamacions directament derivades de la prestacié d'aquest servei a I'illa d'Energia,
per al que han de facilitar als clients mitja per a aquesta finalitat. No seran assumides per la
concessionaria les reclamacions que derivin d'un Us o atencid incorrectes per part de tercers aliens
a la relacié contractual de el servei de recarrega, en especial les que es derivin d'empleats o
personal, aixi com per causa de for¢ga major o cas fortuit.

Als efectes oportuns, la relacié juridica que es deriva de la prestacid de servei de recarrega
s'establira exclusivament entre el concessionari i I'Usuari a través de la subscripcié d'un contracte
entre l'usuari i el concessionari.

7) Si amb la instal-lacio de la llla d'Energia i / o la prestacid de servei hagués |'obligacié de pagar
qualsevol tribut la concessionaria s'obliga a estar al corrent del pagament dels mateixos.

8) Subscriure una polissa de responsabilitat civil que empari els riscos d'aquesta activitat.
L'asseguranca de responsabilitat civil ha d'incloure com a minim les garanties d'explotacid, patronal
i professional. El concessionari ha d'acreditar la vigéncia durant tota la vida d'aquest acord,
mitjangant el lliurament de certificat de cobertura emés per la companyia asseguradora. El
concessionari assumira qualsevol reclamacié que no es trobi coberta per les garanties de la polissa,
0 que, estant cobertes, superin els limits assegurats. El concessionari també s'obliga a contractar
asseguranca de danys materials que puguin patir els equips durant la vigéncia d'aquest Acord.

o
<
[
O
Q
]
[s]
©
©
X
[
©
Q.
©
[
=}
o
°
Q
©
8
=
=
(]
>
Q
o
5
[=2)
Q
[2]
5
o
©
]

©
1=
)
€
3
(53
<]
°
K}
°
g
8
=]
<
2
=1
®
=
<4
=%
£
<)
O
©
£
S
L
j=
2
=1
|53
@
5]
€
)
£
3
o
o
°
°
o
©
L
€
2
=1
©
s
o
Q
o
©
c
S
0
R}
-
=
<
£
=1
o
<]
°
7]
o
3
=2
<

https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - U

AJUNTAMENT DE PREMIA DE DALT




DOCUMENT ORGAN . REFERENCIA
PLEC_CLAUS CONTRACTACIO 2021/000008/1403

r e s ~ . N ~ SIGNATURES

gﬂggﬁfgléﬁﬁi;?;g%amo' 4c7d111a-21f5-4384-babb-295d79062f18 1.- Joan Riera Mas (SIG) (Enginyer municipal), 11/03/2021 10:21
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6753225
Data d'impressié: 23/03/2021 07:24:50

Pagina 6 de 6

AJUNTAMENT

=_E
==/ Premia de Dalt

Placa de la Fabrica, 1

08338 Premia de Dalt - El Maresme
T.936 931515 - F. 936 931599
www.premiadedalt.cat
ajuntament@premiadedalt.cat

10) Disposar de les autoritzacions administratives i legalitzacions que puguin ser necessaries per a
la instal-lacié de l'illa d'Energia.

11) Complir puntual i integrament la normativa que li sigui aplicable, aixi com els codis de conducta
propis de la seva activitat, i aplicar els requisits i estandards exigits per la normativa en la prestacié
de servei de recarrega de vehicle eléctric, aixi com a la resta de serveis associats a aquest.

12) Dur a terme la instal-lacié de l'illa d'Energia i obres, tractant de generar la menor afeccié a la
resta de negocis instal-lats a les ubicacions. Igualment, en les tasques de manteniment i operacié
de I'llla d'Energia, El concessionari fara els seus millors esforgos per no perjudicar la resta de negocis
instal-lats a les ubicacions.

13) El concessionari assumira la desinstal-lacié final de el Punt de Recarrega i de tots els elements
d'imatge associats a l'illa d'Energia al final de la concessid.

Clausula 8.- Origen de I’electricitat.
L’electricitat subministrada haura de ser d’origen renovable certificada.

Premia de Dalt, signat electronicament al marge del document a la data que figura.
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